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1. INTRODUGAO

Por solicitagdo do “Municipio de Peniche”, a ADESUS, Lda. através do seu laboratério de
ensaios, foi encarregue da realizagdo de um estudo de avaliagdo da qualidade do ar interior
nas instalacdes da Piscina Municipal de Peniche, situadas na Rua dos Covos, 22, 2520-413

Peniche.

1.1. OBJETIVO DO ENSAIO

Este estudo teve como objetivo verificar o cumprimento dos requisitos de manutencao da
qualidade do ar interior ao abrigo do capitulo IV do Regulamento dos Sistemas Energéticos
de Climatizagdo em Edificios, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 118/2013. As avaliagbes
seguem as especificagdes da Portaria n°® 353-A/2013 e para a avaliagdo microbioldgica as
especificagbes da Norma EN 13098:2000 e o procedimento PE18_Amostragem

Microbioldgica.

2. DATA E PERIODO DA AVALIAGAO

O estudo as instalacbes realizou-se no dia 23 de setembro de 2020, entre as 10.00/h e as
13.00/h.

3. EQUIPAMENTO

Para este estudo foi utilizado o seguinte equipamento:

- Medidor de compostos organicos volateis (COVs), modelo “FirstCheck-6000 Ex”.

A gama de detecao é de 1 ppb — 10.000 ppm;

- Medidor de formaldeido, modelo “Formaldemeter htV’. A gama de detecao é de

0-10 ppm;

- Medidor de particulas “DustTrak — 8520”. A gama de detecgdo do equipamento é
0.001-100 mg/m3, para a fracgdo de particulas com diametro aerodindmico

inferior a 10 micron e a 2,5 micron;

- Medidor de diéxido de carbono e mondxido de carbono, humidade e temperatura
“‘IAQ-Calc - 7545”. As gamas de detecgao sao, para o0 monoéxido de carbono de
0-500 ppm, para o dioxido de carbono 0-5000 ppm, para a humidade de 5 a 95%
e para a temperatura de 0 a 60 °C;
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- Termoanemometro, “Kestrel”, para medicdo da velocidade do ar, temperatura e

humidade relativa;
- Amostrador microbioldgico de ar ambiente DUO SAS Super 360;
- Bombas de Amostragem de Agentes Quimicos;

- Garrafas de colheita.

4. LOCAIS DE MEDIGAO

De seguida, apresenta-se um quadro com a localizagdo das medigdes, a caraterizagado das

atividades desenvolvidas nos locais amostrados e o sistema de climatizacao existente.

LOCAL DE AMOSTRAGEM CARATERISTICAS DO LOCAL SISTEMA DE CLIMATIZACAO
EXISTENTE

Nave Piscina interior. Area ampla Sistema de renovagdo do ar em
’ : funcionamento.

Sala SOS Sala técnica. Sem permanéncia total. Sistema de renovagao do ar em
funcionamento.

R = Local destinado a recegéo ao publico. Zona Sistema de renovacgao do ar em

ecegao h

de passagem. funcionamento.

Vestiario Masculino Local destinado a vestiarios/balnearios. Sistema de renovagdo do ar em
funcionamento.

Area Técnica Sala destinada a apoio técnico das Sistema de renovagéo do ar em
instalacdes. funcionamento.

4.1. ESTRATEGIA DE AMOSTRAGEM

4.1.1. Colheita de Amostras de Ar

O local de recolha de ar para a quantificagdo das bactérias e fungos bem como para os

restantes poluentes realizou-se no interior dos compartimentos a um metro e meio de altura
e 0 mais afastado possivel de fontes de contaminacgao tais como as pessoas, plantas e ar

condicionado.

4.1.2. Colheita de Amostras de Aqua

Foram recolhidas amostras de agua nos chuveiros dos balnearios para a verificagao do

parametro legionella e nos tanques das piscinas para a verificagdo de todos os parametros

necessarios para o seu bom funcionamento.
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4.2. DADOS DA AMOSTRAGEM
Todas as recolhas executadas quer sejam microbioldgicas quer sejam fisico-quimicas sao
estaticas e foram realizadas da seguinte forma:
- Equipamentos fisico-quimicos: Medicéo estatica de 5 minutos.
- Equipamento microbiolégico: Funcionamento com um caudal constante até perfazer um
volume de colheita de 250I, recolha levou aproximadamente um tempo de colheita de 2,5

minutos.

5. CARATERIZAGCAO DA QUALIDADE DO AR NO EXTERIOR

Apresenta-se um quadro com as concentragbes detectadas no ar exterior, para os

parametros em questao:

LOCAL DE MEDIGCAO PARAMETROS RESULTADO OBTIDO UNIDADES
Particulas suspensas (PM1o) 0,059 mg/m3
Particulas suspensas (PM2,5) 0,042 mg/m?3
Diéxido de Carbono 593 mg/m?3
Monoxido de Carbono a) mg/m?3
Exterior do edificio
Formaldeido a) mg/m?3
Comp. Org. Volateis a) mg/m3
Fungos 484 UFC/m3
Bactérias 16 UFC/m3

a) inferior ao limite de quantificacéo

6. PARAMETROS ANALISADOS

6.1. PARTICULAS EM SUSPENSAO
As particulas sdlidas que se encontram em suspensao no ar tém diversas origens. Podem
provir da sujidade que se acumula sob a forma de pé, da desintegracdo de materiais, do
fumo do tabaco, da utilizagdo de produtos de limpeza e consumiveis. Podem também ter
origem no exterior dos edificios, entrando por portas e janelas abertas e na acumulagdo em
condutas de sistemas de ventilacdo n&o sujeitos a manutencao e limpeza.
Embora haja ainda alguma discussao, entre o tamanho das particulas que conseguem

atingir determinadas partes do sistema respiratorio, a determinacdo de matéria inalavel
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(PM10) é importante, ja que parte do que é inalado, pode ser irreversivelmente depositado

nas paredes do sistema respiratério, com consequéncias para a saude humana.

6.2. COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS (COVS)

O grupo de poluentes do ar interior dos compostos organicos volateis é constituido por uma
vasta gama de compostos que a temperatura ambiente volatilizam (passam a vapores)
facilmente e permanecem no ar dos locais onde séo formados.

As origens destes compostos sao tdo variadas como o seu tipo — materiais em plastico,
fumo do tabaco, materiais de construgdo como tintas, vernizes, espumas de isolamento e
contraplacados, perfumes, produtos de limpeza, equipamentos de escritério como
fotocopiadoras, impressoras e faxes bem como, 0s seus consumiveis.

Os efeitos que provocam na saude e no bem-estar dos ocupantes incluem cansacgo, dores
de cabecga, tonturas, fraqueza, sonoléncia, irritacdo dos olhos, das mucosas nasais e da

pele.

6.3. MONOXIDO DE CARBONO

O monodxido de carbono (CO) é um gas incolor, inodoro e insipido e insere-se na classe dos
compostos inorganicos.

Sao consideradas fontes internas de CO, o fumo de tabaco, os gases de veiculos em
garagens proximas dos edificios, aquecedores a gas néo ventilados, chaminés e lareiras,
aquecedores de agua, fogbes e quaisquer outros aparelhos em que haja combustao.
Contudo, quando os aparelhos estdo em boas condicbes de manutencdo e sob utilizagao
adequada, produzem reduzidas quantidades deste gas.

Idosos, criangas ou pessoas com problemas cardiovasculares e/ou pulmonares, sao
particularmente sensiveis a elevadas concentragdes deste gas. Contudo niveis muito baixos
de CO, podem traduzir-se em sintomas nao especificos idénticos aos sintomas gripais,
sintomas como vertigens, dor de cabega, nauseas, zumbido nos ouvidos, palpitacao
cardiaca e respiracao irregular. Em concentracdes elevadas, a inalagao de CO pode induzir

inconsciéncia, danos no sistema nervoso central e no sistema circulatorio.

6.4. DIOXIDO DE CARBONO
O diéxido de carbono (CO2) € um gas incolor, inodoro e nao inflamavel, produzido por
processos metabdlicos e também, pela combustdo de combustiveis fosseis. A concentragao
interna do CO- depende dos niveis externos deste gas e da sua taxa de produgao no interior

do edificio, sendo que a taxa de produgao interior € normalmente superior a do exterior.
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Sao consideradas como fontes internas deste poluente, os fogdes a gas, aquecedores a gas
nao ventilados, seres humanos e animais de estimag¢ao. As concentragcbes habitacionais
mais elevadas, tendem a ser encontradas em areas dos edificios em que os ocupantes
permanecem a maior parte do tempo, estando directamente relacionada com o niumero de
ocupantes. Em salas inadequadamente ventiladas, os niveis de CO, podem exceder 5400
mg/m?, apenas a partir do metabolismo humano.

O interesse em controlar as concentragdes internas de CO,, para além da prevencao dos
problemas produzidos na saude humana, esta no facto de a concentragdo de CO; produzido
metabolicamente em locais fechados, funcionar como um indicador popular de deficiéncias
na QAI. O CO. é portanto, um excelente indicador da eficacia dos sistemas AVAC e, pode
ser usado para prever a acumulacdo de outros poluentes. A premissa basica € que, se a
ventilacdo natural ou mecanica ndao esta a ser eficaz na remocido deste gas, entdo
provavelmente também ndo o esta a ser, na remogao de outros poluentes, que por sua vez

se acumulam na mesma proporgao.

6.5. FORMALDEIDO

O Formaldeido € um produto quimico industrial, utilizado para fazer outros produtos
quimicos, materiais de construcao e produtos de limpeza.

E utilizado numa larga variedade de produtos e, é frequentemente introduzido no edificio,
através de materiais de construcio, durante a construgao inicial do edificio ou, no decorrer
reformas. O formaldeido é, o principal componente de algumas espumas de isolamento,
incluindo madeira prensada, fibras, adesivos, colas, conservantes em algumas tintas e
cosméticos, alguns produtos de papel, fertilizantes, vidro e material de empacotamento. E
também produzido, pela combustdo incompleta de produtos a base de hidrocarbonetos.
Portanto em ambientes interiores, fumo de tabaco e gas natural, sao fontes seguras deste

poluente.

6.6. MICRORGANISMOS (BACTERIAS E FUNGOS)
O ar é o veiculo por exceléncia, de transmissao de microrganismos entre hospedeiros.
A sua presencga tem origem nos ocupantes dos edificios, nas particulas de p6 e sujidade
acumuladas no proprio edificio e equipamentos e nas condutas dos sistemas de ventilagao e
climatizacao.
Apesar de apenas uma pequena fracgao de espécies ser patogénica (atendendo ao elevado

namero de espécies que existem), a presenca de fungos e bactérias pode provocar nos
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ocupantes dos edificios, entre outros sintomas, problemas respiratérios, dermatites, irritagao

das mucosas, dores de cabega, fadiga e sintomas caracteristicos de doencgas especificas.

6.7. LEGIONELLA
A Legionella encontra-se em quase todos os ambientes aquaticos naturais, fazendo parte da
flora destes ecossistemas.
Contudo, ndo é a sua presenga na agua que a torna perigosa, pois para que provoque
danos nos seres humanos tem que ser inalada em goticulas (aerossois) suficientemente
pequenas para atingir os alvéolos pulmonares. Para além disso, afecta principalmente
grupos de risco como pessoas com idade superior a 50 anos, fumadores e portadores de
outras doengas debilitantes (como diabetes, insuficiéncia renal e depressdo do sistema
imunitario)
As principais fontes de contaminacao prendem-se com dispositivos que formem aerossais,
em que a Legionella esteja presente, como chuveiros, torneiras e equipamentos integrados
nos sistemas de tratamento de ar e climatizacao (torres de arrefecimento, condensadores
evaporativos, humidificadores, etc...). Por estas razdes torna-se importante despistar a
presenca desta bactéria nos condensados formados nestes equipamentos e nas redes de

abastecimento de agua sanitaria.

7. RESULTADOS DAS MEDIGOES

7.1. AVALIAGCOES REALIZADAS NO AR

71.1.1. Pardmetros Fisico-quimicos

De acordo com a Tabela 1.08 — Tabela 1.08 - Limiar de protecdo e margem de tolerancia

para os poluentes fisico-quimicos, temos as seguintes condi¢gdes regulamentares:

Poluente Unidade Limiar de Protegao Margem de tolerancia (%)*
Particulas em suspensao (fragdo PMyo) mg/m?® 0,050 100
Particulas em suspenséao (fracdo PM, ) mg/m?® 0,025 100
Compostos Organicos Volateis Totais (COVs) mg/m?® 0,6 100
Monoxido de carbono (CO) mg/m?® 10 -
Formaldeido (CH20) mg/m?® 0,10 -
Didxido de carbono (COy) mg/m?3 2250 30

* As margens de tolerancia previstas sdo aplicaveis a edificios existentes e edificios novos sem sistemas mecanicos de ventilagéo;
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De seguida apresentam-se os resultados da caraterizacdo da qualidade do ar:

Pontos de Dioxido de | Monoxido de PM10 PM2,5 COVs | Formaldeido
Amostragem Carbono Carbono (mg/m?) | (mg/m® | (mg/md (mg/m?)
(mg/m?®) (mg/m?3)
Nave 669 0,2 0,025 0,018 a) a)
Sala SOS 718 0,3 0,019 0,012 a) a)
Recegéo 834 0,2 0,039 0,027 a) a)
Vestiario Masculino 661 0,2 0,034 0,021 a) a)
Area Técnica 717 0,2 0,029 0,023 a) a)
CONC. MAX. 3 3 3 3 3 3
REFERENCIA ** 2925 mg/m 10 mg/m 0,10 mg/m3 | 0,05 mg/m® | 1,2 mg/m 0,1 mg/m
MI'ETQDO Sensor Sensor Dispersso de Luz Foto Sensor
ANALITICO Infravermelho Eletroquimico P ionizagdo | Eletroquimico

a) Inferior ao limite de quantificagéo.

**Aplicando os limites de protegédo e as margens de tolerancia previstas no ponto 4 do Anexo da Portaria n® 353-A/2013 para

edificios existentes e edificios novos sem sistemas mecanicos de ventilagdo

*Ensaio fora do &mbito da acreditagédo

7.1.2. Pardmetros Microbiologicos

De acordo com a Tabela .09 — Condi¢des de referéncia para os poluentes microbiolégicos,

temos para o pardmetros bactérias como condigdo regulamentar que a concentracdo de

bactérias totais no interior tem de ser inferior a concentracao no exterior, acrescida de 350

UFC/m*, no caso dos fungos, a condigdo regulamentar indica que a concentragédo de fungos

no interior tem de ser inferior a detetada no exterior.
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De seguida apresentam-se os resultados da caracterizagdo microbioldgica:

e Hora Hora Inc. do - Inc. do
Pontos de Identificagdo | . . . . Fungos . Bactérias .
inicio da | final de 3 Ensaio 3 Ensaio
Amostragem da placa = . =~ | (UFC/m?) . « | (UFC/Im?) . *
medi¢do | medigao combinada combinada
Nave P1 10:20 10:22 112 0,1 8 0,1
Sala SOS P2 10:40 10:42 68 0,1 80 0,1
Recegao P3 11:00 11:02 112 0,1 148 0,1
Vestiario Masculino P4 e P5 11:20 11:22 70 0,1 36 0,1
Area Técnica P6 11:30 11:32 200 0,1 116 0,1
CONC. MAX. REFERENCIA 484 366
METODO ANALITICO EN 13098:2000 EN 13098:2000

*Fora do ambito da acreditagéo

Para os parametros microbiolégicos foi recolhido um volume de ar de 250 litros.

As amostras foram entregues em laboratério externo no dia 23 de setembro de 2020 e apds

incubacao terminaram no dia 28 de setembro de 2020 tendo dado origem aos resultados

indicados.

As amostras para quantificacdo de bactérias foram incubadas invertidas e de acordo com a

especificagao:

- Bactérias com origem nos humanos a (37 £ 1) °C durante 2 dias

As amostras para quantificacdo de fungos forma incubadas nao invertidas, para minimizar a

dispersao de esporos, de acordo com a especificagao:

- Em meio MEA a (25 £ 3) °C durante 5 dias
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7.1.3. Legionella

De seguida apresentam-se os resultados para o parametro legionella.

Pontos de Amostragem

Identificagao da Placa

Legionella (UFC/m3)

Nave L3 0
Sala SOS L4 0
Rececao L1 0
Vestiario Masculino L5 0
Area Técnica L2 0
CONC. MAX. REFERENCIA 0

METODO ANALITICO ISO 11731

7.1.4. Parédmetros operativos*

No ambito da portaria 353-A/2013 deixou de haver um limiar de valores para temperatura e

humidade, assim para avaliar os parametros operativos destes espacos recorre-se ao

Decreto-Lei 243/86 que aprova o Regulamento Geral de Higiene e Segurang¢a do Trabalho

nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritério e Servicos.

De seguida apresentam-se os resultados para os parédmetros operativos:

Pontos de Amostragem Velocidade do Ar (m/s) Temperatura (°C) Humidade Relativa (%)
Nave 0,05 29,90 62,50
Sala SOS 0,07 29,30 58,90
Rececéo 0,13 28,30 63,30
Vestiario Masculino 0,06 27,70 65,10
Area Técnica 0,04 27,70 65,30
INTERV?RII_E(; g:ém:l;gREs DE <02 55 a 75
METODO ANALITICO Sonda de fio quente Termistor Filme fino Capacitivo

*Ensaio fora do ambito da acreditagdo
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De acordo com a Circular Normativa da Direcdo Geral da Saude, sdo apresentados valores

indicativos referentes a temperatura e humidade relativa do ar das piscinas, sendo estes:

Humidade relativa Temperatura seca Temperatura de bolbo

(%) (°C) hdamido (°C)

Temp. da agua do tanque

Nave dos tanques 55a75 mais frio + 2°C. =23
Minima = 24
Vestiarios e balnearios - 22a24 -
Zona técnica - 18 -

71.1.5. Pardmetros Quimicos

Pontos de Amostragem Cloroférmio Bromoférmio Diclorobromometano Diclorometano
Nave a) a) a) a)
Sala SOS a) a) a) a)
Rececéo a) a) a) a)
Vestiario Masculino a) a) a) a)
Area Técnica a) a) a) a)
CONC. MAX. REFERENCIA 10 ppm 0,5 ppm b) 50 ppm
Método Utilizado MAD-C-PE-0093 VO en C.A.

a) Inferior ao limite de quantificagéo
b) Sem valor de referéncia conhecido

7.2. AVALIACOES REALIZADAS NA AGUA

7.2.1. Legionella
De seguida apresentam-se os resultados do Legionella nos chuveiros dos balnearios e nos

tanques das piscinas:
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Pontos de Amostragem

Identificagao da Amostra

Legionella Pneumophila

Piscina Principal 1 Leg nao detetado
Piscina Secundaria 2 Leg néo detetado
Vestiario Técnico 3 Leg nao detetado
Balneario Masculino - Deficientes 4 Leg néo detetado
Balneario I\/IIEascuIino - La_\vggem Corporal 5 Leg n3o detetado
ntrada da Piscina
CONC. MAX. REFERENCIA 0
METODO ANALITICO ISO 11731

* Restantes resultados em anexo

7.2.2. Anélise Microbiologica nos Tanques

Foram realizados uma série de ensaios microbioldgicos e fisico quimicos as aguas dos dois

tanques das piscinas.

Tendo em conta o inUmero numero de pardmetros os resultados sdo apresentados em

anexo nos proprios boletins.

*Ver boletins em anexo

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento ndo pode ser reproduzido parcialmente.
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8. RESULTADOS

Face aos resultados obtidos verifica-se o seguinte para as analises do ar ambiente:

v' Parametros Fisico-quimicos:
Todos os parametros analisados encontram-se abaixo dos valores de referéncia.

v' Parametros operativos:
Verificou-se valores de temperatura dentro dos valores recomendados.

v" Microbiologia:
Todos os parametros analisados encontram-se abaixo dos valores de referéncia.

Face aos resultados obtidos verifica-se o seguinte para as analises da agua:

Os parametros analisados encontram-se dentro dos valores de referéncia.

9. VERIFICAGAO DE CONFORMIDADE

De acordo com os resultados obtidos verifica-se que os locais avaliados se encontram
conformes, ou seja, dentro dos parametros regulamentares estabelecidos pela portaria 353-
A/2013.

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento ndo pode ser reproduzido parcialmente.
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Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento ndo pode ser reproduzido parcialmente.
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Certificado de Acreditacao Accreditation Certificate
O Instituto Portugués de Acreditacao (IPAC) declara, como organismo The Portuguese Accreditation Institute
nacional de acreditagag, que (IPAC) hereby declares, as national

accreditation body, that

ADESUS, Lda.

Labdesus - Laboratorio de ensaios
Rua de Baguim, 10

4445-029 Alfena - Valongo

cumpre com os critérios de acreditagao para Laboratorios de Ensaio complies with the accreditation criteria

estabelecidos na for testing laboratories as laid down in
ISO/IEC 17025 - General requirements
for the competence of testing and
calibration laboratories.

NP EN ISO/IEC 17025:2005

Requisitos gerais de competéncia para laboratérios de ensaio
e calibracao.

A acreditaco demonstra a competéncia técnica para o &mbito descrito The accreditation demonstrates
no(s) Anexo(s) Técnico(s) com o mesmo numero de acreditacao, e o technical competence for scope

A = = 5 described in the Annex(es) bearing the
funcionamento de um sistema de gestao da qualidade. same accreditation number, and the

operation of a quality management

system
A acreditacao € vélida enquanto o laboratério continuar a cumprir The accreditation is valid provided that
com todos os critérios de acreditagao estabelecidos. the laboratory continues to meet the

accreditation criteria established.

A acreditacao foi concedida em 2007-06-21. The accreditation was granted for the

0 presente Certificado tem o nimero de acreditacio HiELOme o RR0n g 21 W
This Certificate has the accreditation

number L0448 and was issued on

L0448 2007-06-21.

e foi emitido em 2007-06-21.

== \
)

Leopoldo Cortez

Director

0 IPAC € signatario dos Acordos de Reconhecimento Mituo da EA e do ILAC IPAC Ts a signatory to the EA MLA and ILAC MRA

0 presente Certificado e o(s) seu(s) Anexo(s) Técnico(s) estao sujeitos a modificagoes, suspensdes This Certificate and Its Annex{es) can be

temporarias e eventual anulagio. A sua actualizacio e validade pode ser confirmada na pagina www.ipac.pt. medified, tempararily suspended and eventually

withdrawn. Its actualization and validity can be
confirmed at www.ipac.pt.

O anexo técnico referente ao certificado de acreditacdo L0448 pode ser consultado no

seguinte link:

http://www.ipac.pt/docsig/?2MY2-34SC-0LU6-1E2T

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento ndo pode ser reproduzido parcialmente.
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MicroChem i

RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923166 4445-029 - Alfena
250389 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Ensaio em branco Método de Colheita: Nao especificado
Informagao adicional: - Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - B - Branco Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Requisito do Cliente
Resultado u
Bactérias a 37 °C Q ufe/ m* [-%] -
EN 13098:3019 (78) - quantheagio
Fungos a 22 °C 0 ufe/m’ %]

EN 130982019 (75) - quantiicagho

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 28-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 28-setembro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923151 4445-029 - Alfena
250379 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P1 - Nave Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Portaria n® 353-A/2013
Resultado u condiches de
Bactérias a 37 °C 8§ ufe/ m* (-2l <350 + ufc/m* de
‘bactérias no exterior
EN 13098:2019 (75) - quantificagio
Fungos a 22°C 112 ufe/ m’ L] <ufc/m’ de fungos

no exterior
EN 13098:3019 (75) - quantiticagio

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 28-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 28-setembro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923167 4445-029 - Alfena
250390 Valonge
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Exterior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - Ext - Exterior Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Portaria n® 353-A/2013
Resultado u condiches de
Bactérias a 37 °C 16 ufe/ m’* [-%] -
EN 13098:3019 (78) - quantheagio
Fungos a 22 °C 484 wlc/ w’ %]

EN 130982019 (75) - quantiicagho

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 28-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 28-setembro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923160 4445-029 - Alfena
250383 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P3 - Recegio Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Portaria n® 353-A/2013
Resultado u condiches de
Bactérias a 37 °C 148 ufe/ m’ (-2l <350 + ufc/m* de
‘bactérias no exterior
EN 130982019 (75 - quantificacho
Fungos a 22°C 112 ufe/ m’ L] <ufc/m’ de fungos

no exterior
EN 13098:3019 (75) - quantiticagio

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 28-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 28-setembro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923153 4445-029 - Alfena
250381 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P2 - Sala SOS Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Portaria n® 353-A/2013
Resultado u condiches de
Bactérias a 37 °C 80 ufe/ m* (-2l <350 + ufc/m* de
‘bactérias no exterior
EN 130982019 (75 - quantificacho
Fungos a 22°C 68 ufc/ m* L] <ufc/m’ de fungos

no exterior
EN 13098:3019 (75) - quantiticagio

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 28-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 28-setembro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO

Exmof(a) Sr.(a)
|I| ||I|I I|||I ||I e
Rua de Baguim, n® 10

4445-029 - Alfena

200923162
250385 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P4/P5 - Vestiario Masculino Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Portaria n® 353-A/2013
Resultado u condiches de
Bactérias a 37 °C (1) 24 uie/ o’ %) <350 + ufc/m* de

bactérias no exterior
EN 130382018 (75) - quantificachs
Bactérias a 37 °C (2) 48 ufc/ m* L] <350 + ufc/m* de
bactérias no exterior

EN 13098:3019 (75) - quantiticagio

Fungos a 22°C (1) 72 ufc/ m’® [-%] < ufc/m’ de fungos
no exterior

EN 130952019 (7,8) - quantificagho

Fungos a 22°C (2) 68 ufe/ m’ [-%] < ufe/m’ de fungos
no exterior

EN 130982019 (75) - quantiicagho

’R da BO‘“&“’I o Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 28-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 28-setembro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratério.

As atividades d dolL s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.
Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local
de Colheita” e “Informagho adicional”, todos os dades sio da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Anlizes T La 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400

Centro Empresasial Lionesa | R“.d.umﬁ.n.ﬂmcu | #463-671 Lega do Balio | Tel.: 229 025 064 | Fax: 229 023 192 | wavw.microchem.pt
Modelo 15110 - Relatsrio de Ensaio pag. 1del

Processado por computador  ©GILabSaft

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Adesus

Rua de Baguim, n® 10

200923164 4445-029 - Alfena
250387 Valongo

Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus

Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado

Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020

Local de Colheita: Piscina de Peniche - P6 - Area Técnica Data de Recepgio: 23-setembro-2020

MICROBIOLOGIA
Portaria n® 353-A/2013
Resultado u condiches de
Bactérias a 37 °C 116 ufe/ m’ (-2l <350 + ufc/m* de

bactérias no exterior
EN 13098:2019 (7,8) - quantificagho
ungos a ufe/ m* %1 < ufc/m’ de fungos
& g
1o exterior
EN 13098:2019 (7,8) - quantificacho

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 28-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 28-setembro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923172 4445-029 - Alfena
250395 Valonge
Produto: Agua de Consumo Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Rede pablica Método de Colheita: Nao especificado
Informagao adicional: - Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - Balneario Masculino - Lav. Corporal - Data de Recepgio: 23-setembro-2020
Chuveiro
MICROBIOLOGIA
Portaria 353-A/2013 e alteragdes previstas no DL 52/2018
Resultado u tanques de torres restantes casos
Legionella spp. nao detetado ufc/ volume ensaiado 1000 ufe/ L 100 ufe/ L
150 117312017 - pesquisa ¢ quantficagie
Legionella pueumophilla nao detetado ufe/ velume ensaiado Oufe/ L Oufe/L
150 11731:2017 - PEMI0 (25-03-2018) - pesquisa & quantificagio
Dados do ensaio: -
volume ensaiado 1000 mL
limite de detecao (LD) 7 ufc/ velume ensaiado
método (matriz) A; ponto 8.4.3; procedimentos 5 e 7;
GVPC e BCYE

’R da BO‘“&“’I o Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 01-outubro-2020

Rita Botelho Emissdo do Relatério: 01-outubro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratério.

As atividades d dolL s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Anlizes T La » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
cm&pmn‘lhml\kmdahmﬂn.ﬂm(:13\m?ll.qlduﬂllwrﬁl 229,008 064 | Fas: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923171 4445-029 - Alfena
250394 Valongo
Produto: Agua de Consumo Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Rede pablica Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: - Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - Balneario Masculino Deficientes - Data de Recepgio: 23-setembro-2020
Chuveiro misturador
MICROBIOLOGIA
Portaria 353-A/2013 e alteracdes previstas no DL 52/2018
Resultado u tanques de torces restantes casos
Legionella spp. nao detetado ufc/ volume ensaiado 1000 ufe/ L 100 ufe/ L
150 117312017 - pesquisa ¢ quantficagie
Legionella pueumophilla nao detetado ufe/ velume ensaiado Oufe/ L Oufe/L
150 11731:2017 - PEMI0 (25-05-2015) - pesquisa ¢ quantificagio
Dados do ensaio: -
volume ensaiado 1000 mL
limite de detecao (LD) 7 ufe/ velume ensaiado
método (matriz) A; ponto 8.4.3; procedimentos 5 e 7;
GVPC e BCYE

’R da BO‘“&“’I o Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 01-outubro-2020

Rita Botelho Emissdo do Relatério: 01-outubro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratério.

As atividades d dolL s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Anlizes T La » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
cm&pmn‘lhml\kmdahmﬂn.ﬂm(:13\m?ll.qlduﬂllwrﬁl 229,008 064 | Fas: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923168 4445-029 - Altena
250391 Valonge
Produto: Agua de Piscina Colheita efectuada por: Adesus
Especificagio: Agua para fins recreativos e desportivos Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: - Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - Piscina Principal Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Direcgiio Geral de Satide - CN 14/DA e PVS Piscinas (novembro.2018)
Resultado U sob controlo traas e tratar (e interditar)
Legionella spp. nio detetado ufc/ volume ensaiado <10° >10°e <10° >10°
150117312017 - pesquisa ¢ quantificagia
Legionella prenumophilla nao detetado ufe/ volume ensaiado 0 - >1
150117312017 - PEMI0 (25-05-2015) - pesquisa e quantificagio
Dados do ensaio: -
volume ensaiado 1000 mL
limite de detecao (LD) 1 ufe/ volume ensaiado
método (matriz) A; ponto 8.4.3; procedimentos 5e7;
GVPC e BCYE

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 01-outubro-2020

Rita Botelho Emissdo do Relatério: 01-outubro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923170 4445-029 - Altena
250393 Valongo
Produto: Agua de Consumo Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Rede pablica Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: - Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - Vestiario Técnico - Chuveiro misturador Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Portaria 353-A/2013 e alterages previstas no DL 52/2018
Resultado U s de foszes restantes casos
Legionella spp. nao detetado ufe/ volume ensaiado 1000 ufc/ L 100 ufe/ L
150117312017 - pesquisa ¢ quantificagia
Legionella pueumophilla nao detetado ufe/ velume ensaiado Oufe/L Oufe/ L
150 117312017 - PEMID (28-03-2015) - pesquisa e quanificaglo
Dados do ensaio: -
volume ensaiado 1000 mL
limite de detecao (LD) 1 ufe/ volume ensaiado
método (matriz) A; ponto 8.4.3; procedimentos 5e7;
GVPC e BCYE

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 01-outubro-2020

Rita Botelho Emissdo do Relatério: 01-outubro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923169 4445-029 - Altena
250392 Valonge
Produto: Agua de Piscina Colheita efectuada por: Adesus
Especificagio: Agua para fins recreativos e desportivos Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: - Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - Piscina Secundaria Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Direcgiio Geral de Satide - CN 14/DA e PVS Piscinas (novembro.2018)
Resultado U sob controlo traas e tratar (e interditar)
Legionella spp. nio detetado ufc/ volume ensaiado <10° >10°e <10° >10°
150117312017 - pesquisa ¢ quantificagia
Legionella prenumophilla nao detetado ufe/ volume ensaiado 0 - >1
150117312017 - PEMI0 (25-05-2015) - pesquisa e quantificagio
Dados do ensaio: -
volume ensaiado 1000 mL
limite de detecao (LD) 1 ufe/ volume ensaiado
método (matriz) A; ponto 8.4.3; procedimentos 5e7;
GVPC e BCYE

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 01-outubro-2020

Rita Botelho Emissdo do Relatério: 01-outubro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador  ©GILabSoft Modele 1510 - Relatorio de Ensaio pag-1del

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923152 4445-029 - Alfena
250380 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P1 - Nave Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Requisito do Cliente
Resultado u

"Legionella pnewmophilla Q ufe/ m* %
"Legionella spp. 0 ufe/ m %]

* - ensaio ndo incluido no ambito da acreditagdo do Laboratério MicroChem

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 30-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 30-setembro-2020

MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador ©GILabSoft Maodelo 15110 - Relatério de Ensaio
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Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923161 4445-029 - Alfena
250384 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P3 - Recegio Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Requisito do Cliente
Resultado u

"Legionella pnewmophilla Q ufe/ m* %
"Legionella spp. 0 ufe/ m %]

* - ensaio ndo incluido no ambito da acreditagdo do Laboratério MicroChem

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 30-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 30-setembro-2020

MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador ©GILabSoft Maodelo 15110 - Relatério de Ensaio
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Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923159 4445-029 - Alfena
250362 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P2 - Sala SOS Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Requisito do Cliente
Resultado u

"Legionella pnewmophilla Q ufe/ m* %
"Legionella spp. 0 ufe/ o* %l

* - ensaio ndo incluido no ambito da acreditagdo do Laboratério MicroChem

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 01-outubro-2020

Rita Botelho Emissdo do Relatério: 01-outubro-2020

MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador ©GILabSoft Maodelo 15110 - Relatério de Ensaio
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Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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MicroChem

RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923165 4445-029 - Alfena
250388 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P6 - Area Técnica Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Requisito do Cliente
Resultado u

"Legionella pnewmophilla Q ufe/ m* %
"Legionella spp. 0 ufe/m’ %]

* - ensaio ndo incluido no ambito da acreditagdo do Laboratério MicroChem

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 01-outubro-2020

Rita Botelho Emissdo do Relatério: 01-outubro-2020

MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador ©GILabSoft Maodelo 15110 - Relatério de Ensaio
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Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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MicroChem

RELATORIO DE ENSAIO
Exmof(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
200923163 4445-029 - Alfena
250386 Valongo
Produto: Ar Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Interior Método de Colheita: Nao especificado
Informacao adicional: Volume colhido = 250 L Data da Colheita: 23-setembro-2020
Local de Colheita: Piscina de Peniche - P4 - Vestiario Masculino Data de Recepgio: 23-setembro-2020
MICROBIOLOGIA
Requisito do Cliente
Resultado u

"Legionella pnewmophilla Q ufe/ m* %
"Legionella spp. 0 ufe/ o* %l

* - ensaio ndo incluido no ambito da acreditagdo do Laboratério MicroChem

R ltﬂ %&“’IO’ Inicio de Ensaio: 23-setembro-2020

Fim de Ensaio: 30-setembro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 30-setembro-2020

MICROBIOLOGIA

O presente documento ndo deve ser reproduzido, ando ser na integra, sem acordo escrito do Laboratorio, Os resultados apresentados referem-se apenas ao item ensaiado,

‘mp " microrganismos presentes em quantidade (). '#' amostra nio mnﬁmuc para a realizagio do ensaio. * U' ¢ a incerteza relakiv expandida. ' NE' mimero eskinmado em quantidadef...).

Os resultach © prefixo ‘<" si ao limite di do resps do. *SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21*Ed (obsolcio)
‘Quando o resultado comresponde a uma sama de valores, todos abaixo do limite d 0, 0 mesmo © limite d 0 mais elevado. Quando o resultado & obtido
pel q aval omesmo e asoma desses valores quantificados, considerando zero todas

P ! feri a0 limite ds do. PEFQ, PEM, PTA sas do Laboratario.

s atividades de ensaio do L s dentro das instal exceto as que sio designadas com a palavra “campo”, as quais sio realizadas nas instalagbes do Cliente.

Sempre que a colheita é efetuada pelo Chiente, Itad: seferen se 4 amostra conforme pelo que, nos campos d “Produto”, cdo”, “Local

de Colheita” ¢ “Informagho adicional”, todos os dados sko da responsabilidade do Cliente.

MicroChem - Ensaios e Analises Tecnicas, Lda » 4 < 1 do Porta sob 4138, com o C: e 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresarial Lionesa | Ru.da'.mnﬁln.“ﬂﬁ.G13 | $463-671 Lega do Balio | Tel.: 229,008 064 | Fasx: 229023 192 | wvw.microchem pt

Processado por computador ©GILabSoft Maodelo 15110 - Relatério de Ensaio
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Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmo(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
201012037 4445-029 - Alfena
252109 Valongo
Produto: Agua de Piscina Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Agua para fins recreativos e desportivos Método de Colheita: Nao especificado

Informagao adicional: - Data da Colheita: 06-outubro-2020 12:00

Local de Colheita: Piscinas de Peniche - Piscina Principal Data de Recepcao: 08-outubro-2020

MICROBIOLOGIA

Direcgao Geral de Satide - CN 14/DA e PVS Piscinas (novembro.2018)

Resultado u el valor limite
Microrganismos a 36 °C 5 ufc/ mL [2%] <100 _ a)
150 62721999 _quantiicagho
Bactérias coliformes () ufc/ 100 mL [10%] 0 10
150 9308 12004 - quantificagha
Escherichia coli () ufc/ 100 L. [10%] 0
150 9508-12014 - quantificagho
Enterococos intestinais () ufc/ 100 mL [8%] - 0
150 7695-2:2000 - quantficagio
Pseudomonas aeruginosa () ufe/ 100 mL [14%] . 0
150 162662006 - quantificagho
Estafilococos coagulase + 0 ufc/ 100 mL. % . 0 b)
PEM 05 (2016.08.15) - quantificagho
Total de Estafilococos 3 ufe/ 100 mL (%) <20 . ]

"PEM 05 (2016-08-15) - quantificagho

a) - o valor recomendado pode ser ultrapassado uma vez per época (de abertura ao pablico ou por ano civil)

b} - 0 ufc/100 mL em 90% das amostras. Esta avaliagdo (no final da ép do ano civil) é da

las Unidades de Saade Pablica.
¢) - 0 valor recomendado pode ser ultrapassade uma vez por época (de abertura ao piblico ou por ane civil)

”R da %&\h & Inicio de Ensaio: 08-outubro-2020

Fim de Ensaio: 13-outubro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 13-outubro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento nio deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem acordo escrito do Laberaterio. Os resultad -se apenas ao item ensaiada
‘mp” wicrongnuismos presentes et qumttidnde (). '8 mostra niio confornte para  rentizagio do ensaio. U € a mcerteza vel dide. 'NE' do cin quatidadet..),

Os resultados exp o prefixo '<' sio inf limite de ifi respetivo método, "SMEWIW" - Standard Mctiods for the Examinntion of Water and Wastewater 21°Ed (obsoleto)

Quande o resultado corresponde a uma soma de valores, todos abaixo do limite de tificagdio, o mesmo & de © limite de i is elevade. Qu d tade & obtide
pela soma de resultados individuais em que uma ou mais parcelas avalores i o mesmo & como a d < ificad zera todas

parcelas inferiores ac | d PEFQ, PEM, PTA sio p i do Labaratério,

As atividades de ensaio do Laboratorio sdo realizadas dentro das instalagdes p exceto as que sdo d o a palavra “campe”, as quais sdo realizadas nas instalagdes do CI

Sempre que a colheita & efetuada pelo Cliente, s resultad s b amostra conforme da, pelo que, pos do Relatério de Ensaio: “Produto”, “Especificagio’

de Colheita” ¢ “Informagdo adicional”, todos os dados séo da responsabilidade do Cliente,

MicroChem - Ensaios e Analises Técnicas, Lda - Socsedade por quotas registada na 3* Conservatdria do Registo Comercial do Porto sob o nimero 4136, com o Capital Social de 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresartal Lionesa | Rua da Lionesa n* 446, G 13 | 4465671 Leca do Batio | Tel: 229 028 064 | Fax: 229 023 192 | www microches pt

Processado por computador  © GILabSoft Mdela 13510  Baatorio do Encne pag. 1de1

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmo(a) Sr.(a)

Rua de Baguim, n® 10

201012038 4445-029 - Alfena
252110 Valongo

L0499
ISO/IEC 17025

Produto: Agua de Piscina Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Agua para fins recreativos e desportivos Método de Colheita: Nao especificado

Informagao adicional: - Data da Colheita: 06-outubro-2020 12:00

Local de Colheita: Piscinas de Peniche - Piscina Principal Data de Recepcao: 08-outubro-2020

FISICO-QUIMICA
*Direcgio Geral de Satide - CN 14/DA e PVS Piscinas
(novembro 2018)
Resultado U valor indicativo
Acido Ciantirico <10 mgCys/ L % <75
PERQ 12 (EAM- Melasnina)
pH (temperatura de medigao) 7.7 (20) escala Sorensen (°C) %] 69-80
FERQ 08 (2017.05-08) (Potenciammetsia)
Condutividade a 20 °C 527 uS/ em [8.6%] <1500 2
PEFQ 02 (2015-03-27) (Condutimetrial
Cloro residual total 0.89 mgCl/ L %1 Cloro livee + 0.5
PEFQ 11 (EAM- DFPD)
Cloro residual livre 0.76 mg Cl/ L % 05-12§;10-2085 "
PEFQ 11 (EAM- DPD)
" Cloro combinado 0.13 mgCl/ L E5l <05
PEFQ 11 (EAM- DPD; calculo)
Cloretos 94 mg CI/ L [16%] <500
PEFQ 23 (2016-03-15) (EAM- Tiocianato de Merciria)
Turvagao < 0.60 NTU %] 05-4
PEFQ 04 (Turbidimetria)
Oxidabilidade <(.5mg02/ L -] <6 El

PEFQ 13 fadapt. 150 8467)

a) - em piscinas com 4gua de mar ou tratadas por eletrélise salina o valor indicativa deverd ser o valor obtido, pos tratamento e pré entrada de banhistas (ou ap6s renovagao)

b)-§sepH [ 6.9-74] §§ s pH [7.5-8.0]
¢) - em piscinas com dgua de mar ou tratadas por eletrdlise salina o valor indicativo deverd ser o valor obtido, pés tratamento e pré entrada de banhistas (ou apés renovagio)

¥ - ensaio ndo incluido no dambito da acreditagdo do Laboratorio MicroChem

J ; M— %f& Inicio de Ensaio: 08-outubro-2020
Fim de Ensaio: 15-outubro-2020
Emissio do Relatério: 16-outubro-2020

Isabel Silva
FISICO-QUIMICA

O presente documento nio deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem acordo escrito do Laberaterio. Os resultad s apenas ao item ensaiado.
‘mp” wicrongnuismos presentes et qumttidnde (). '8 mostra niio confornte para  rentizagio do ensaio. U € a mcerteza vel dide. 'NE' do cin quatidadet..),
Os resultados exp o prefixo '<' sio inf limite de respetivo método, "SMEWIW" - Standard Mctiods for the Examinntion of Water and Wastewater 21°Ed (obsoleto)
Quande o resultado corresponde a uma soma de valores, todos abaixo do limite de tificagdio, o mesmo & de © limite de i is elevade. Qu d tade & obtide
pela soma de resultados individuais em que uma ou mais parcelas avalores o mesmo & como a d < ficadk zera todas
parcelas inferiores ac | d PEFQ, PEM, PTA sdo p i internos do Labaratério,
As atividades de ensaio do Laboratorio sdo realizadas dentro das instalagdes p exceto as que sdo d o a palavra “campe”, as quais sdo realizadas nas instalagdes do CI
Sempre que a colheita & efetuada pelo Cliente, s resultad s b amostra conforme da, pelo que, pos do Relatério de Ensaio: “Produto”, “Especificagio’

de Colheita” ¢ “Informagdo adicional”, todos os dados séo da responsabilidade do Cliente,

MicroChem - Ensaios e Analises Técnicas, Lda - Socsedade por quotas registada na 3* Conservatdria do Registo Comercial do Porto sob o nimero 4136, com o Capital Social de 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresartal Lionesa | Rua da Lionesa n* 446, G 13 | 4465671 Leca do Batio | Tel: 229 028 064 | Fax: 229 023 192 | www microches pt

Modelo 15:10.- Relatiio de Ensaio
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MicroChem

RELATORIO DE ENSAIO
Exmo(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
201012039 4445-029 - Alfena
252111 Valongo
Produto: Agua de Piscina Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Agua para fins recreativos e desportivos Método de Colheita: Nao especificado
Informagao adicional: - Data da Colheita: 06-outubro-2020 12:00
Local de Colheita: Piscinas de Peniche - Piscina Principal Data de Recepcao: 08-outubro-2020
FISICO-QUIMICA
*Direcgao Geral de Satide - CN 14/DA e PVS Piscinas
(novembro.2018)
Resultado u valor indicative

Cloroférmio 5.57 ng CHCl3/ L ] -

wvocGMsa

Bromodiclorometano 0.80 ug CHBrCl/ L %1

wvocGMsa

Dibromoclorometano 0.40 ug CHCIBr2/ L %1

W-vOCEMSa

Bromoférmio < (.20 ug CHBr3/ L %1 ~

W-vOCEMSa

Trihalometanos totais 6.77 ng THM's tot/ L %] 100

WAVOCGMS02

** - ensaio contratado acreditado (nao incluido no ambito da acreditagao do Laboratorio MicroChem)

J 5 M— 3—\6& Inicio de Ensaio: 08-outubro-2020

Fim de Ensaio: 04-novembro-2020

Isabel Silva Emissao do Relatério: 04-novembro-2020
FISICO-QUIMICA

O presente documento nio deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem acordo escrito do Laberaterio. Os resultad s apenas ao item ensaiado.
‘mp” wicrongnuismos presentes et qumttidnde (). '8 mostra niio confornte para  rentizagio do ensaio. U € a mcerteza vel dide. 'NE' do cin quatidadet..),

Os resultados exp com o prefixo '<' sio inf limite de ifi respetivo método, "SMEWIW" - Standard Mctiods for the Examinntion of Water and Wastewater 21°Ed (obsoleto)

Quande o resultado corresponde a uma soma de valores, todos abaixo do limite de tificagdio, o mesmo & de © limite de i is elevade. Qu d tade & obtide
pela soma de resultados individuais em que uma ou mais parcelas avalores i o mesmo é ap como a d < ficadk zera todas

parcelas inferiores ac | d PEFQ, PEM, PTA sdo p i internos do Labaratério,

As atividades de ensaio do Laboratorio sdo realizadas dentro das instalagdes p exceto as que sdo designad, a palavra “campe”, as quais sdo realizadas nas instalagdes do CI

Sempre que a colheita & efetuada pelo Cliente, s resultad s b amostra conforme da, pelo que, pos do Relatério de Ensaio: “Produto”, “Especificagio’

de Colheita” ¢ “Informagdo adicional”, todos os dados séo da responsabilidade do Cliente,

MicroChem - Ensaios e Analises Técnicas, Lda - Socsedade por quotas registada na 3* Conservatdria do Registo Comercial do Porto sob o nimero 4136, com o Capital Social de 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresartal Lionesa | Rua da Lionesa n* 446, G 13 | 4465671 Leca do Batio | Tel: 229 028 064 | Fax: 229 023 192 | www microches pt

Processado por computador  © GILabSoft Mdela 13510  Baatorio do Encne pag. 1de1

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmo(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
201012040 4445-029 - Alfena
252112 Valongo
Produto: Agua de Piscina Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Agua para fins recreativos e desportivos Método de Colheita: Nao especificado

Informagao adicional: - Data da Colheita: 06-outubro-2020 12:00

Local de Colheita: Piscinas de Peniche - Piscina Secundaria Data de Recepcao: 08-outubro-2020

MICROBIOLOGIA

Direcgao Geral de Satide - CN 14/DA e PVS Piscinas (novembro.2018)

Resultado u el valor limite
Microrganismos a 36 °C 5 ufc/ mL [2%] <100 _ a)
150 62721999 _quantiicagho
Bactérias coliformes () ufc/ 100 mL [10%] 0 10
150 9308 12004 - quantificagha
Escherichia coli () ufc/ 100 L. [10%] 0
150 9508-12014 - quantificagho
Enterococos intestinais () ufc/ 100 mL [8%] - 0
150 7695-2:2000 - quantficagio
Pseudomonas aeruginosa () ufe/ 100 mL [14%] . 0
150 162662006 - quantificagho
Estafilococos coagulase + 0 ufc/ 100 mL. % . 0 b)
PEM 05 (2016.08.15) - quantificagho
Total de Estafilococos 1 ufe/ 100 mL (%) <20 . ]

"PEM 05 (2016-08-15) - quantificagho

a) - o valor recomendado pode ser ultrapassado uma vez per época (de abertura ao pablico ou por ano civil)

b} - 0 ufc/100 mL em 90% das amostras. Esta avaliagdo (no final da ép do ano civil) é da

las Unidades de Saade Pablica.
¢) - 0 valor recomendado pode ser ultrapassade uma vez por época (de abertura ao piblico ou por ane civil)

”R da %&\h & Inicio de Ensaio: 08-outubro-2020

Fim de Ensaio: 13-outubro-2020

Rita Botelho Emissio do Relatério: 13-outubro-2020
MICROBIOLOGIA

O presente documento nio deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem acordo escrito do Laberaterio. Os resultad -se apenas ao item ensaiada
‘mp” wicrongnuismos presentes et qumttidnde (). '8 mostra niio confornte para  rentizagio do ensaio. U € a mcerteza vel dide. 'NE' do cin quatidadet..),

Os resultados exp o prefixo '<' sio inf limite de ifi respetivo método, "SMEWIW" - Standard Mctiods for the Examinntion of Water and Wastewater 21°Ed (obsoleto)

Quande o resultado corresponde a uma soma de valores, todos abaixo do limite de tificagdio, o mesmo & de © limite de i is elevade. Qu d tade & obtide
pela soma de resultados individuais em que uma ou mais parcelas avalores i o mesmo & como a d < ificad zera todas

parcelas inferiores ac | d PEFQ, PEM, PTA sio p i do Labaratério,

As atividades de ensaio do Laboratorio sdo realizadas dentro das instalagdes p exceto as que sdo d o a palavra “campe”, as quais sdo realizadas nas instalagdes do CI

Sempre que a colheita & efetuada pelo Cliente, s resultad s b amostra conforme da, pelo que, pos do Relatério de Ensaio: “Produto”, “Especificagio’

de Colheita” ¢ “Informagdo adicional”, todos os dados séo da responsabilidade do Cliente,

MicroChem - Ensaios e Analises Técnicas, Lda - Socsedade por quotas registada na 3* Conservatdria do Registo Comercial do Porto sob o nimero 4136, com o Capital Social de 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresartal Lionesa | Rua da Lionesa n* 446, G 13 | 4465671 Leca do Batio | Tel: 229 028 064 | Fax: 229 023 192 | www microches pt

Processado por computador  © GILabSoft Mdela 13510  Baatorio do Encne pag. 1de1
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RELATORIO DE ENSAIO
Exmo(a) Sr.(a)

Rua de Baguim, n® 10

201012041 4445-029 - Alfena
252113 Valongo

L0499
ISO/IEC 17025

Produto: Agua de Piscina Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Agua para fins recreativos e desportivos Método de Colheita: Nao especificado

Informagao adicional: - Data da Colheita: 06-outubro-2020 12:00

Local de Colheita: Piscinas de Peniche - Piscina Secundaria Data de Recepcao: 08-outubro-2020

FISICO-QUIMICA
*Direcgio Geral de Satide - CN 14/DA e PVS Piscinas
(novembro 2018)
Resultado U valor indicativo
Acido Ciantirico <10 mgCys/ L % <75
PERQ 12 (EAM- Melasnina)
pH (temperatura de medigao) 7.4 (20) escala Sorensen (°C) %] 69-80
FERQ 08 (2017.05-08) (Potenciammetsia)
Condutividade a 20 °C 475 uS/ em [8.6%] <1500 2
PEFQ 02 (2015-03-27) (Condutimetrial
Cloro residual total 0.40 mgCl/ L %1 Cloro livee + 0.5
PEFQ 11 (EAM- DFPD)
Cloro residual livre 0.28 mgCl/ L % 05-12§;10-2085 "
PEFQ 11 (EAM- DPD)
" Cloro combinado 0.12 mgCl/ L E5l <05
PEFQ 11 (EAM- DPD; calculo)
Cloretos 79 mg CI/ L [16%] <500
PEFQ 23 (2016-03-15) (EAM- Tiocianato de Merciria)
Turvagao < (.60 NTU %1 05-4
PEFQ 04 (Turbidimetria)
Oxidabilidade 0.5 mg O2/ L %1 <6 El

PEFQ 13 fadapt. 150 8467)

a) - em piscinas com 4gua de mar ou tratadas por eletrélise salina o valor indicativa deverd ser o valor obtido, pos tratamento e pré entrada de banhistas (ou ap6s renovagao)

b)-§sepH [ 6.9-74] §§ s pH [7.5-8.0]
¢) - em piscinas com dgua de mar ou tratadas por eletrdlise salina o valor indicativo deverd ser o valor obtido, pés tratamento e pré entrada de banhistas (ou apés renovagio)

¥ - ensaio ndo incluido no dambito da acreditagdo do Laboratorio MicroChem

J ; M— %f& Inicio de Ensaio: 08-outubro-2020
Fim de Ensaio: 15-outubro-2020
Emissio do Relatério: 16-outubro-2020

Isabel Silva
FISICO-QUIMICA

O presente documento nio deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem acordo escrito do Laberaterio. Os resultad s apenas ao item ensaiado.
‘mp” wicrongnuismos presentes et qumttidnde (). '8 mostra niio confornte para  rentizagio do ensaio. U € a mcerteza vel dide. 'NE' do cin quatidadet..),
Os resultados exp o prefixo '<' sio inf limite de respetivo método, "SMEWIW" - Standard Mctiods for the Examinntion of Water and Wastewater 21°Ed (obsoleto)
Quande o resultado corresponde a uma soma de valores, todos abaixo do limite de tificagdio, o mesmo & de © limite de i is elevade. Qu d tade & obtide
pela soma de resultados individuais em que uma ou mais parcelas avalores o mesmo & como a d < ficadk zera todas
parcelas inferiores ac | d PEFQ, PEM, PTA sdo p i internos do Labaratério,
As atividades de ensaio do Laboratorio sdo realizadas dentro das instalagdes p exceto as que sdo d o a palavra “campe”, as quais sdo realizadas nas instalagdes do CI
Sempre que a colheita & efetuada pelo Cliente, s resultad s b amostra conforme da, pelo que, pos do Relatério de Ensaio: “Produto”, “Especificagio’

de Colheita” ¢ “Informagdo adicional”, todos os dados séo da responsabilidade do Cliente,

MicroChem - Ensaios e Analises Técnicas, Lda - Socsedade por quotas registada na 3* Conservatdria do Registo Comercial do Porto sob o nimero 4136, com o Capital Social de 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresartal Lionesa | Rua da Lionesa n* 446, G 13 | 4465671 Leca do Batio | Tel: 229 028 064 | Fax: 229 023 192 | www microches pt

Modelo 15:10.- Relatiio de Ensaio
pag.1del

Processado por computador  © GILabSoft

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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acreditacao
—_——

Gde w ISO/IEC ﬁ’g;g
Ensaios RE |"|.o 1169QA|920

00C

MicroChem

RELATORIO DE ENSAIO
Exmo(a) Sr.(a)
Rua de Baguim, n® 10
201012042 4445-029 - Alfena
252114 Valongo
Produto: Agua de Piscina Colheita efectuada por: Adesus
Especificagao: Agua para fins recreativos e desportivos Método de Colheita: Nao especificado
Informagao adicional: - Data da Colheita: 06-outubro-2020 12:00
Local de Colheita: Piscinas de Peniche - Piscina Secundaria Data de Recepcao: 08-outubro-2020
FISICO-QUIMICA
*Direcgao Geral de Satide - CN 14/DA e PVS Piscinas
(novembro.2018)
Resultado u valor indicative

Cloroférmio 3.81 ng CHCl/ L 5] -

wvocGMsa

Bromodiclorometano 0.89 ug CHB:CL/ L 5]

wvocGMsa

Dibromoclorometano 0.47 ug CHCIBr2/ L %1

w-vocaMse

Bromoférmio 0.22 ug CHBrs/ L %1 ~

W-vOCEMSa

Trihalometanos totais 5,39 ng THM's tot/ L %l 100

WAVOCGMS02

** - ensaio contratado acreditado (nao incluido no ambito da acreditagao do Laboratorio MicroChem)

J 5 M— 3—\6& Inicio de Ensaio: 08-outubro-2020

Fim de Ensaio: 04-novembro-2020

Isabel Silva Emissao do Relatério: 04-novembro-2020
FISICO-QUIMICA
O presente documento nao deve ser reproduzide, a nio ser na integra, sem acarda escrito do Labaratario. Os resultad -5 apenas ao item ensaiada.
p” wicrorgamismos presentes em quantidade ( ...). '#° antostra ndo conforme para a rentizagio do ensaio, "U' éa meerteza vel dide. "NE' do e qumttidadet...).

05 sesultados exp com o prefixo <" sio inf limite de quantifi sespetivo método. "SMEVI" - Standard Methods for tie Exmmination of Water and Wastewater 21°Ed. (obsolefo)
Quande o resultado corresponde a uma soma de valores, todos abaixo do limite de tificagdio, o mesmo & de © limite de i is elevade. Qu d tade & obtide
pela soma de resultados individuais em que uma ou mais parcelas avalores icados, o mesmo ¢ ap como a soma d . ficad zero todas

parcelas inferiores ao | d PEFQ, PEM, PTA sdo p i internos do Laboratério,
As atividades de ensaio do Laboratério sdo realizadas dentro das instalagdes p exceto as que sio designad. a palavra “campo”, as quais sdo realizadas nas instalagdes do Cl

Sempre que a colheita & efetuada pelo Cliente, o2 resultads se 4 amostsa conforme da, pelo que, pos do Relatrio de Ensaio: “Produto”, “Especificagio’
de Colheita” e “Informagio adicional”, todos s dades sio da responsabilidade do Cliente,

MicroChem - Ensaios e Analises Técnicas, Lda - Socsedade por quotas registada na 3* Conservatdria do Registo Comercial do Porto sob o nimero 4136, com o Capital Social de 10.000€, NIPC 507 797 400
Centro Empresartal Lionesa | Rua da Lionesa n* 446, G 13 | 4465671 Leca do Batio | Tel: 229 028 064 | Fax: 229 023 192 | www microches pt

Processado por computador  © GILabSoft Mdela 13510  Baatorio do Encne pag. 1de1

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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acreditacao

Gde w ISO/IEC 1L'.Pg;§
RE n.° 1169QAI920

ENAC 4% LABAQUA

S AY 0 S
N109/LE2835

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacién de ENAC.

| DATOS GENERALES

INFORME N°: 2847671

ANALISIS N°: 5483040

MUESTRA REMITIDA POR: ADESUS LDA

DOMICILIO: RUA DE BAGUIM N°10

POBLACION: 4445-010-Alfena

# DENOMINACION MUESTRA: SALA SOS

DESCRIPCION MUESTRA: Tubo de carbén activo(1), conteniendo muestreo de higiene
FECHA RECEPCION: 29/09/2020

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 20/10/2020

Analisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio analisis 2/10/2020.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |
Compuestos organicos volatiles

Diclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. < 0.030 mg/muestra
Trihalometanos

* Bromoformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra
Cloroformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. < 0.030 mg/muestra
* Dibromoclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. < 0.150 mg/muestra

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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Qde w ISO/IEC 1L'.Pg;§
RE n.° 1169QAI920

ENAC % LABAQUA

S A Y 0 S
N°109/LE285

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacién de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 2847671

ANALISIS N°: 5483041

MUESTRA REMITIDA POR: ADESUS LDA

DOMICILIO: RUA DE BAGUIM N°10

POBLACION: 4445-010-Alfena

# DENOMINACION MUESTRA: NAVE

DESCRIPCION MUESTRA: Tubo de carbén activo(1), conteniendo muestreo de higiene
FECHA RECEPCION: 29/09/2020

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 20/10/2020

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio analisis 2/10/2020.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |
Compuestos organicos volatiles
Diclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.030 mg/muestra
Trihalometanos
* Bromoformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra
Cloroformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.030 mg/muestra
* Dibromoclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. < 0.150 mg/muestra

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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ENAC 4 LABAQUA

E N S A Y 0 S
N°109/LE28S5

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

| DATOS GENERALES

INFORME N°: 2847671

ANALISIS N°: 5483042

MUESTRA REMITIDA POR: ADESUS LDA

DOMICILIO: RUA DE BAGUIM N°10

POBLACION: 4445-010-Alfena

# DENOMINACION MUESTRA: RECECAQ

DESCRIPCION MUESTRA: Tubo de carbén activo(1), conteniendo muestreo de higiene
FECHA RECEPCION: 29/09/2020

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 20/10/2020

Analisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acredltaclon ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 8

Fecha inicio analisis 2/10/2020.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |
Compuestos organicos volatiles

Diclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.030 mg/muestra
Trihalometanos

* Bromoformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra
Cloroformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.030 mg/muestra
* Dibromoclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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ENAC % LABAQUA

ENS AY DS
N109/LE285

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 2847671

ANALISIS N°: 5483043

MUESTRA REMITIDA POR: ADESUS LDA

DOMICILIO: RUA DE BAGUIM N°10

POBLACION: 4445-010-Alfena

# DENOMINACION MUESTRA: VESTUARIO MASCULINO

DESCRIPCION MUESTRA: Tubo de carbén activo(1), conteniendo muestreo de higiene
FECHA RECEPCION: 29/09/2020

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 20/10/2020

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio analisis 2/10/2020.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |
Compuestos organicos volatiles

Diclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. < 0.030 mg/muestra
Trihalometanos

* Bromoformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra
Cloroformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. < 0.030 mg/muestra
* Dibromoclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacién de ENAC.

| DATOS GENERALES

INFORME N°: 2847671

ANALISIS N°: 5483044

MUESTRA REMITIDA POR: ADESUS LDA

DOMICILIO: RUA DE BAGUIM N°10

POBLACION: 4445-010-Alfena

# DENOMINACION MUESTRA: AREA TECNICA

DESCRIPCION MUESTRA: Tubo de carbdn activo(1), conteniendo muestreo de higiene
FECHA RECEPCION: 29/09/2020

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 20/10/2020

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio analisis 2/10/2020.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |
Compuestos organicos volatiles
Diclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.030 mg/muestra
Trihalometanos
* Bromoformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra
Cloroformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.030 mg/muestra
* Dibromoclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. < 0.150 mg/muestra

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
Pag. 45 de 46



HKac

acreditacao

Qde w ISO/IEC 1L'.Pg;§
RE n.° 1169QAI920

ENAC % LABAQUA

E NS A Y 0 S
N°109/LE28S5

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacién de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 2847671

ANALISIS N°: 5483045

MUESTRA REMITIDA POR: ADESUS LDA

DOMICILIO: RUA DE BAGUIM N°10

POBLACION: 4445-010-Alfena

# DENOMINACION MUESTRA: BRANCO

DESCRIPCION MUESTRA: Tubo de carbén activo(1), conteniendo muestreo de higiene
FECHA RECEPCION: 29/09/2020

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 20/10/2020

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio analisis 2/10/2020.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Compuestos organicos volatiles

Diclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.030 mg/muestra
Trihalometanos

* Bromoformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra
Cloroformo MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.030 mg/muestra
* Dibromoclorometano MAD-C-PE-0093 VO en C.A. <0.150 mg/muestra

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento nao pode ser reproduzido parcialmente.
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