CONTROLO QUALIDADE CRIADOEM:  11-11-08
REVISTO EM:  Nov-08
VERSAQ: 1.0

SMAS

PENICHE

PCQA - Plano Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
1° Trimestre

Data 10/mal

CR1

CR2

Cl

Zona Abastecimento

Parametro

Bacterias coliformes
E. coli

Cloro residual livre
Aluminio

Amanio

Cheiro

Clostridium perfringens (incluindo esporos)
Condutividade

Cor

Manganés

Nitratos

Numero total de Germes a 22°C
Numero total de Germes a 37°C

pH

Turvagao
Oxidabilidade

Sabor

1,2-dicloroetano
Acrilamida
Antimonio

Arsénio

Benzeno
Benzo(a)pireno
Boro

Bromatos
Bromadiclorometano
Bromoférmio
Cadmio

Calcio

Carbono crgénico total (COT)
Chumbeo

Cianetos

Cloretos

Cloroférmio

Cobre

Crémio
Dibromoclorometanc
Dureza total
Enterococos

Ferro

Fluoretos

N° Analises Previstas no PCQA

24
24
24
"

"

1

o i P G

% de Analises Realizadas

100
100
100
100
100

100
1091
100

100
100
100
100
100

100

100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Unidades

UFC/100ml
N/10C mi
mg/l
Hall Al
mgfl NH4
Factor de
diluigao
N/100ml

uSlem
az20°C

mgfl PtCo
ug/l Mn
mg/l NO3
UFC/ 1ml
UFC/1 ml
Unidades de
pH
NTU
mg/ L

Factor de
diluigao

gl
ughl
ug/l Sb
pgll As
wg/l
pg/l
mg/l B
pg/l BrO3
ug/l
ug/l
g/l Cd
mg/l Ca
mg/l
ug/l Pb
pg/l CN
mg/l
ugll
mg/l
pa/l Cr
i
mg/l CaCO3
N/100 ml
ug/l Fe
mgfl F

Valor Paramétrico

2500

20

50

50
SAA
SAA

>=§,5
e<9

0,010

Valor Recomendado

>02e<06

Valores Maximos Obtidos

0
0
06
58
<0,05

<1
1
635

<3,0
66
86

=300

>300

8.4

<10
31

<1

<0,25
<0,060
<4
<30
<0,26
<0,005
<0,10
<5
1
<0,5
<1,0
9.2
1.3
<7
<20
11
20
2,2e-3
<5
35
49.8

<10
<0,10

Valores Minimos Obtidos

137

<3,0
<2,0
<3,0

7.4

<1,0
<1,0

<1

<0,25
<0,050
<4
<30
<0,26
<0,005
<0,10
<5
11
<0,5
<1,0
9,2
13
<7
<20
"
20
22e-3
<5
35
498

<10
<0,10

% de Analises que cumprem a
legislagao

100
100
100
100
100

100
91,67
100

100
100
100
100
100

100

100
100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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:

I=§Casa Sr Joéo_Gonl;alve

Pacheco

ZA1_TC_34A

0,23
23

<0,05

<1

635

<30
<2,0
72

7.5

<1,0
31

<1
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Carvalho Martins

400

<30
<2,0
46

7.4

<1,0
1.2

<1

ZA1_TC_2A
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ZA1_TC_3A
o Desenvolvimento de

Célia - Cabeleireira

<0,05

<1

401

<3,0
3.2
7.9

7.7

<1,0
1.1

<1

ZA1_TC_1A

2016

Casa Sr José Santos

0,34

<0,05

<1

209

<3,0
<2,0
6,8

<1,0
12

<1

ZA4_TC_5A

Bruno Martins

Casa Sr Vitor

ZA2_TC_18A

<0,05

<1

140

<3,0
<2,0
<3.0

B.4

<1,0
.7

<1

Marreiros

<0,05

<1

616
<3,0
<2,0
<3,0
39
22
76
<10
1.6

<1

Casa Sr Alberto
Joaquim Teixeira

ZA2_TC_15A

<0,05

<1

174

<3,0
<2,0
<3,0

7.8

<1,0
1.6

<1

Gabinete de Estetica

ZA4_TC_BA
de Vila Maria

<0,05

<1

360

<3,0
<2,0
8,6

7.6

<1,0
16

<1



Magnésio
Mercurio
Niquel

Nitritos

Selénio

Sédio

Sulfatos
Tetracloroeteno
Tricloreeteno

Trihalometanos Total
Alfa total
Beta total
Dose Indicativa total

Radao

Diurao

Linurao
Terbutilazina
Desetilterbutilazina
Tebucozanol
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(g.h,i)perileno
Benzo{k)flucranteno
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Pesticidas totais

Legenda

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 4 1 100 ugh

0,10
1 100 mg/l -
1 100 pg/l Hg 1
1 100 pall Ni
1 100 mg/l NO2 0,5
1 100 pg/l Se 10
1 100 mg/l Na 200
1 100 mg/l S04 250
1 100 wg/l -_—
1 100 wg/l -
5 1 100 pg/l 100
d 1 100 BalL 0.1 Bgll
4 1 100 B/l 1 B/l
£ 1 100  mSvano 01
1 100 Ba/L 500 Bg/L
€ 1 100 Hg/l -
e 1 100 pgll 0,10
¢ 1 100 Hg/l 0,10
€ 1 100 pgll 0,1
c 1 100 pg/l 0,10
a 1 100 pg/l -—
a 1 100 ugl —
a 1 100 ug/t -
a 1 100 ugh
7 1 100 ugh 0,50

> Valor superior ao Limite de Quantificagao
< Valor inferior ao Limite de Quantificagao

Abc Valor superior ao limite permitido por lei (valor paramétrico)

<0,025
2,96
<0,3
<6
<0.05
<3
9,26
12
<05
<05
5
<0,05
<0,10
<0,03

<58
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,025
<0,005
<0,005
<0,005
<0,010
<0,08

Valor superior / inferior ao recomendado por lei (pardmetros indicadores)

M gia de de causas relativas a i

Realizagao de analises de verificagao.

Observagdes:

Os valores a laran|
O valor inferic
No dia 25 de fevereiro, o valor inf

O valor infer

Os valores referentes aos parametros Nimero total de Germes a 22 °C e Nimero total de Germes a 37 °C obtidos no dia 28 de janeiro, na ZA1, nao constituem
abaslecimento cujos resultados foram, para ambos s parametros, igual a zero (0). Esta situagao esta considerada no Plano de Controlo Operacional dos SMAS, de

Data Emissdo: 31/05/2016 12:03
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Causas relativas a incumprimentos:

1 Valor inferior ao Limite de Detecgao
2 Sem alteragdo anormal
3 Parametros nao obrigatorios

F - Nao foram identificadas. (nomenclatura ERSAR)

referentes a Cloro Residual Livre ndo representam incumprimentos mas sim desvios aos valores recomendados (indicadores) para o parametro.

ao recomendado obtido no dia 14 de janeiro, na ZA1, ndo é concordante com o valor de 0,25 mg/L, obtido no ponto de controle operacional, na rede de distribuigdo, na mesma data. O valor obtido na ZA2, infer
or ao recomendado n&o é corroborado pelo valor de 0,35 mg/L obtido no ponto de controlo operacional correspondente, na rede de distribuigao, da zona de abastecimento respetiva.

or ao recomendado, obtido no dia 24 de margo, na ZA1, ndo é concordante com o valor de 0,27 mg/L, ebtido no ponte de controlo operacional, na rede de distribuigio da correspondente Zona de Abastecimento
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7 Somatorio das espécies (c)
8 Somatdrio das espécies (d)

4 Somatdrio das espécies (a)
5 Somatério das espécies (b)
6 Somatario das 2 espécies

corretivas impl das:

N4 - Nao foram tomadas medidas porque as analises posteriores nao confirmaram i incumprimento. (nomenclatura ERSAR)

ao recomendado & concordante com o valor <0,16 mg/L, obtido na rede de distribuigao correspondente.

incumprimentos, mas sim desvios ao valor recomendado. Estes resultados, <upe«
modo a evidenciar, junto do cliente, a necessidade de intervengao na instalagao predial.

ao valor recomendado, nao sao corroborados pelos valores obtidos no ambito do controlo operacional, na rede de distribuigdo, na correspondente zona de
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