CONTROLO QUALIDADE Publicagdo: 20/09/2019

;AE.!M DA 3 Emissdo: 2008
SMAS quaLibape PCQA - Plano Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano Atualizagio: 2018/12/20
Responsavel: MR
2° Trimestre 2019
Lona de Ahastecimenio ZA1_ETA do 5, Domingos
N* Analines | N ! LI S Yolores e do Analises
Pardmotro Provistas "E::a:;::;l_ffs Urildades Par r::_::m_n RDEﬂ:r‘:::I:l-EII:iI:- 1 gLl ! Minbmos QuE EUTTRPETTL
no PCOA | ' - . Drtichern Obtides a legislago
J Eiactenias coliformes 6 100 UFC/100 mL 0 = 0 ¢ 100
£ colf 6 100 N/100 mL 0 - 0 0 100
j Cloro residual livre 6 100 mg/L Cl, — 202es06 0,50 100
Aluminio 3 100 pg/ L Al 200 — 22,7 154 100
Aménio 3 100 mg/ L NH, 0.5 <0,05 <0,05 100
(zheiro 3 100 Factor de diluigio 3 = <1 <1 100
(Clostridium perfringens (incluindo esporos) 3 100 N/ 100mL 0 - 0 0 100
{:ondutividade 3 100 pS/ cm a 20°C 2500 - 625 591 100
Cor 3 100 myg/ L PtCo 20 — <3,0 <30 100
Einterococos 3 100 N/ 100 mL 1] - 0 0 100
Ferro 3 100 ug/L Fe 200 - <60 <60 100
Manganés 3 100 pg/ L Mn 50 — <0,50 <0,50 100
Hitratos 3 100 mg/ L NOQ, 50 7 <1 100
Hitdtos 3 100 mg/ L NO, 0,1 —_ <0,10 <0,10 100
Numero total de Germes a 22°C 3 100 UFCI mL SAA 100 4] [4] 100
Himero total de Germes a 37°C 3 100 UFC/ mL SAA 20 0 0 100
Oxidabilidade 3 100 mgfL O, 5 — 24 <1 100
oH 3 100 Unlidades de pH 2650595 - 7.6 7.4 100
Sabor 3 100 Factor de diluigdo 3 — <1 <1 100
Turvagéo 3 100 NTU =1 — <1,0 <1,0 100
1, 2-dicloroetano 0 - ual L 3 - - -
Alfa totat 0 - BgfL 0.1 - - - -
Acrilamida 0 - HgiL 01 - — -
Antiménio 0 - wg/ L Sb 5 = - - -
Arsénio 0 - uag/L As 10 - - -
ienzeno 0 - ug/L 1 - - - -
Henzo{a)plreno 0 - ug/ L 0,01 - - -
Heta total 0 Bg/L 1 - - - -
flaro 0 mg/L B 1 e - - -
Bromatos 0 - pg/ L BrO; 10 - - - -
{*4dmio 0 ug/L Cd 5 - - - -
L34lcio 0 - mg/L Ca - <100 - - -
{3arbono orgénico total (COT) 0 - mgl L - SAA - -
{?humbo 0 - pg/ L Pb 10 - - - -
(ianetos 1] - pug/L CN 50 - - -
(Cloratos 0 - mg/L 0,7 - - - -
Cloretos o] ~ mg/L 250 - = -
Cloritos 0 - mg/ L 0,7 - - - -
{obre 0 - mof L 20 - - - -
f>romio 0 - pg/ L Cr 80 - - - -
[ose Indicativa total 4] - m3v/ ano DA - -
Dureza total 0 - mg/ L CaCO, - - - =
Fluoretos 0 mg/LF 1.5 - - - -
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) 0 - pol L 0,1 - - - -
Benzo{bfluoranteno 0 - — 0,1 - - - .
Benzo{g,h,i)penleno 0 0.1 - - - -
Benzo{kfluoranteno 0 - — 0,1 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0 = — 0,1 - - - -
HMagnésio 0 . mg/ L — 50 - - -
Merciirlo 0 - ug/L Hg 1 - - -
Niquel 0 - pgfL Ni 20 — - -
Radio 0 - Bg/L 500 - = - -
Pesticidas totais 0 - yg/L 0.5 - - -
Glifosato 4] . pgfL 0,1 - - - -
Diurdo 0 - pgf L 0.1 - -
Linurdo 0 - pg/ L 0,1 - - - -
Terbutilazina 0 - ug/L 0.1 - - - -
Desstilterbutilazina 4] - pg/L 0,1 - - -
Tebucozanol 0 - pgfL 0,1 - - -
Alacloro 4] - pgfL 0,1 - = - -
Bentazona 1 100 ug/L 0,1 — <0,050 <0,050 100
Clorpirifos 1 100 ug/ L 0,1 o <5,00E-02 <5,00E-02 100
Dimetcato 1] - e L 01 - - - -
Dmeotoato 0 - pg/L 0,1 - - - -
Imidaclopride 1 100 ug/ L 01 <0,050 <0,050 100
|soproturdo 0 - pg/ L 01 - - - -
MCPA 0 - pgf L 01 - - -
tdetalaxil / Metalixil-M 0 - pgfL 0,1 - - - -
IMetalacloro / S-Metalacloro 0 - pg/ L 0,1 - —
Dxamil 0 — Ha/ L 0,1 - = - .
Simazina 0 - paf L 0,1 - - - -
|Ymetilsimazina ] - pal L 0,1 - - - -
Belénio 0 pg/L Se 10 - - - -
3odio 0 - mg/ L Na 200 w - - -
letracloroeteno 0 - wo/ L 10 -~ - -
Tricloroateno 0 - ug/ L - - - -
Sulfatos 0 mg/ L SO, 250 - - -
Trihalometancs Total 0 ug/ L 100 - - - -
I3romediclorometano 0 - pof L - - - -
[Bromoférmio 0 - Mg/l - - - - -
loroférmic 0 ug/L — - - = = !
Dibromoclorometano s 0 - ugl L — - - — - 'j
Torat NIREE
Legenda
> Valor superior ao Limite de Quantificagio
< Valor inferior ac Limite de Quantificaco
Abc Valor superior ao limite permitide por lei (valor paramétrico)
Valeor superior / inferior ao recomendado por lei (pardmetros indicadores)
Motodologin de aveiriguacao de catsds relativas a incamprimentos: Catsas elativas a ncumprimentos: Medhdas carretivas mptomentadas:
Comparag3o com os resultados do controlo operacional externo do ponto de rede i . F- Outra (ndo foi implementada qualquer
mais préximo do local, na mesma data_1A_Largo do Pocinho: 0,5 mg/ L Cl; X1- Outra (aps investigagéio, concluiu-se tratar- medida corretiva, tendo em conta que o
Os resultados obtidos, para o parimetro, no &mbito do Controlo Operacional intemo, S¢ 9 ponto de amostragem com consumo ponto de amostragem se situa préximo
foram: 1A_Largo do Pocinho: 0,31 mg/ L Cly; 2A_Lavadoures: 0,27 mg/L CL;; G?::e:tr:?:z no i;rg)de semana, e fratarsade  da rI:;?:'rI:ﬁo 20 :onItEoG =3 ::i'tlotrr?zi:
3A_Prageira: 0,30 mg/ 1. CL, e SIS ope Y O 4

diariamente).

O Presidente dg Conselho de Administracio, O Diretor

Imp/SGQ/5CQ/43/2008/C Hencque Bertino Batista Antunes nis {eng®)






