o Grupo Aguas de Portugal

Entidade Gestora Abastecida: SMAS de Peniche

Ponto de Entrega (PE): SMAS de Peniche

Pontos de Amostragem (representativos do PE): SPEN13_01 - Serra d'El Rei (PE2ZA13PA1)

SPEN13_02 - Pinhal Vale Grande (PE2ZA13PA2)
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PERIODO DE COLHEITA: 12 TRIMESTRE / 2020

Pardmetros N.2 Amostras PCQA Valor determinado Valor Paramétrico N2 Amostras > % Cumprimento
% (Decreto-lei n.? Valor Paramétrico Valor Paramétrico
Previstas Realizadas Cumprimento Miéximo Minima 152/2017)
Pardmetros Controlo de Rotina R1 15 15 100,00% 1]
Cloro residual disponivel {mg/L Ch) 5 ] 100,00% 0,64 0,37 -
Coliformes totais (ufc/100 mL) 5 5 100,00% o 0 0 100,00%
£ coli (ufc/100 mi) 5 5 100,00% 0 0 0 100,00%
Pardmetros Controlo de Rotina R2 18 18 100,003 0
Cheiro a 25 “C (Fator dil.) 2 ¥ 100,00% <1 3 o 100,00%
Condutividade (uS/cm 20°C) 2 2 100,00% 1198 148 2500 0 100,00%
Cor {mg/L Pt-Co) 2 2 100,00% <2,00 20 [ 100,00%
Estreptococos fecats (ufc/100 mL) 2 2 100,00% 1] 1] [¢] 100,00%
Germes aerobios totais a 22 #C (ufc/mL) 2 2 100,00% o 5/ alteragio anormal - -
Germes aerobios totais a 37 2C (ufc/mL) 2 2 100,00% [} §/ alteracio anormal -
pH (E.SBrensen) 2 2 100,00% 822 (2 8,16 (a 2656595 [} 100,00%
202°C) 21,9'C)
Sabor a 25 °C (Fator dil ) 2 2 100,00% <1 3 ] 100,00%
Turvagio [UNT) 2 2 100,00% <0,30 4 ] 100,00%
Pardmetros C e In: 38 38 100,00% [\]
1,2 - Dicloroetanc {pg/L) 1 1 100,00% <0,10 30 100,00%
Aluminio {pg/L) 2 2 100,00% 476 444 200 0 100,00%
Antiménio (ug/L) t 1 100,00% <0,500 5,0 0 100,00%
Arsénio (pg/L) 1 1 100,00% <0,500 10 0 100,00%
Atividade alfa-total (Ba/L} 1 1 100,00% <0,025 -
Azoto amoniacal (mg NH/L) 1 1 100,00% <0,070 0.50 o 100,00%
Benzeno (pg/L) 1 1 100,00% <0,30 10 [} 100,00%
Benzo (a) Pireno (pug/L) 1 1 100,00% <0,0030 0010 o 100,00%
Boro {pg/L) 1 1 100,00% <200 1000 [} 100,00%
Bromatos (ug/L) 1 1 100,00% <1 10 0 100,00%
Cadmio (ug/L) 1 1 100,00% <0,500 50 o 100,00%
Cilcio (mg/L) 1 1 100,00% 123 -
Chumbo (pg/L} 1 1 100,00% 0,500 10 0 100,00%
Cianetos (pg/L) 1 1 100,00% <5,00 50 0 100,00%
Cloretos (mg/L} 1 1 100,00% 869 250 0 100,00%
Clastridium perfringens (inclui esporos) (ufc/100 mL) 2 2 100,00% [} 0 o 100,00%
Cobre (ug/L) 1 1 100,00% 1,48 2000 o 100,00%
Crémio (ug/L) 1 1 100,00% <1,00 50 o 100,00%
Dose indicativa total (mSv/ano) 1 1 100,00% <0,1 0,10 [ 100,00%
Dureza total (mg CaC0s/L) 1 1 100,00% 487 - - -
Ferro (ug/L) 1 1 100,00% 56,5 200 [} 100,00%
Fluoretos (pg/L) 1 1 100,00% <100 1500 0 100,00%
Hid. Arom. Polin. Total (soma espécies+) (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 (] 100,00%
Benzo (b} Fluoranteno + (ug/L) 1 1 100,00% <0,0070 -
Benzo (gh,i) Perileno + (3g/L) 1 1 100,00% <0,020 -
Benzo (k] Fluorantenc + (ug/L) 1 1 100,00% <0,0030 -
Indeno (1,2,3-cd) Pireno + (ug/L} 1 1 100,00% <0,030 -
Magnésio (mg/L) 1 1 100,00% 219 -
Manganés (ug/L) 1 1 100,00% 5,00 50 o 100,00%
Mercurio {pg/L) 1 1 100,00% <0,100 10 o 100,00%
Niquel (ug/L) 1 1 100,00% 1,01 20 [ 100,00%
Nitratos (mg/L) 1 1 100,00% 247 50 o 100,00%
Nitritos (mg/L) 1 1 100,00% <0,00500 0,50 o 100,00%
Oxidabilidade (mg 0/1) 1 1 100,00% <0,60 50 0 100,00%
Pesticidas total (ug/l) 1 1 100,00% < maior dos 0,50 ] 100,00%
La
Alacloro (ug/l) 1 1 100,00% <0,030 0,10 (] 100,00%
Atrazina (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 0 100,00%
Bentazona (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 010 0 100,00%
Clorpirifos (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0.10 [ 100,00%
Desetilatrazina (ug/L} 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Desetilsimazina (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0.10 o 100,00%
Desetilterbutilazina (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0.10 o wo00% 1]
Dimetoato (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
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Entidade Gestora Abastecida: SMAS de Peniche
Ponto de Entrega (PE): SMAS de Peniche
Pontos de Amaostragem (representativos do PE): SPEN13_01 - Serra d'El Rel (PEZZA13PA1)
SPEN13_02 - Pinhal Vale Grande (PE2ZA13PA2)
PERIODO DE COLHEITA: 1% TRIMESTRE / 2020

Pardmetros N.2 Amostras PCQA Valor determinado Valor Paramétrico N2 Amostras > % Cumprimento
% (Decreto-lei n.2 Valor Paramétrico Valor Paramétrico
Previstas Realizadas Cumprimento Méximo Minimo 152/2017)
Diurdo (pg/l) 1 1 100,00% <0,030 0.10 o 100,00%
Imidaclopride (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 a 100,00%
Linuro (ug/L} 1 1 100,00% <0,030 0,10 0 100,00%
MCPA (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 010 o 100.00%
Metalaxil {pg/L} 1 1 100,00% <0,030 010 o 100,00%
Metolacloro (pg/L) 1 3 100,005 0,030 010 ] 100,00
Ometoato (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 010 i} 100,00%
Oxamil (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 010 [:] 100,00%
Simazina (ug/l) 1 1 100,00% <0,030 010 [+] 100,00%
Terbutilazina (pg/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Selénio (ug/L) 1 1 100,00% <2,00 10 [¢] 100,00%
Sodio (mg/L) 1 1 100,00% 6,2 200 0 100,00%
Soma Tricloroeteno e Tetracloroeteno (ug/L) 1 1 100,00% <10 10 o 100,00%
Tetracioroeteno (pg/L) 1 1 100,00% <0,10 - -
Tricloroeteno (ug/L) 1 1 100,00% <10
Sulfatos (mg/L) 1 1 100,00% 119 250 o 100,00%
Trihalometanos - Total (ug/l) 1 1 100,00% 42 80 o 100,00%
Bromodiclorometano (ug/L) 1 1 100,00% 10 -
Bromoformio (pg/L) 1 1 100,00% <1,0 -
Cloroférmio (ug/L) 1 1 100,00% 29 "
Dibromoclorometano (ug/L) 1 1 100,00% 25 - - -

Avallagio: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-Lei 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 92/2010, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de dezembro
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida a essa Entidade estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-lei n? 306/2007, de 27

de Agosto.
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