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% de Andlises que

: N2 Analises % de Analises . L 30 Valor Valores Maximos | Valores Minimos
e FATETCHO Previstas no PCQA Realizadas il il ety il Recomendado Obtidos Obtidos cum.pretl\ x
legislagdo
Bacterias coliformes 6 100 UFC/100mL 0 0 0 100
Cloro residual livre 6 100 mg/LCl, —- >0,2e<0,6 . 349 100
E. coli 6 100 N/100 mL 0 - ] 0 100
Aluminio 6 100 pg/L Al 200 --- 43,4 23 100
Amonio 6 100 mg/ L NH, 0,5 - 0,06 <0,05 100
Cheiro 6 100 Factor diluigao 3 --- <] <1 100
Clostridium perfringens (incluindo esporos) 6 100 N/100mL 0 - 0 0 100
Condutividade 6 100 uS/em a 20°C 2500 --- 271 93,3 100
Carbono orgdnico total (COT) 6 100 mg/L SAA 1,29 0,99 100
Cor 6 100 mg/L PtCo 20 - <3,0 <3,0 100
Enterococos 6 100 N/100 mL 0 0 0 100
Ferro 6 100 ug/L Fe 200 - 100 <60 100
Manganés 6 100 i&ﬂ- Mn 50 - 1,31 <0,50 100
Nitratos 6 100 mg/LNO, 50 83 1,4 100
Nitritos 6 100 mg/L NO, 0,1 <0,10 <0,10 100
Numero total de Germes a 222C 6 100 UFC/ mL SAA 100 5 0 100
Numero total de Germes a 372C 6 100 UFC/mL SAA 20 0 0 100
Oxidabilidade 6 100 mg/LO, 5 - 2,9 <1,0 100
pH 6 100 Unidades pH 265e<9,5 8.2 7,2 100
Sabor 6 100 Factor diluigdo 2 - <1 <1 100
Turvagdo 6 100 NTU <1 <1,0 <1,0 100
Trihalometanos Total 6 100 _ue/L 100 - 64,5 29,3 100
Bromoférmio 6 100 pg/L 100 e 10,7 0,41 100
Cloroférmio 6 100 _He/L 100 28 15,9 100
Bromodiclorometano 6 100 ug/L 100 o 16,7 8,45 100
Dibromoclorometano 6 100 ug/L 100 17,7 4,14 100
1,2-dicloroetano 1 100 g.g_/L 3 e <0,750 <0,750 100
Alfa total 1 100 Bg/L 0,1 Bg/L - <0,04 <0,04 100
Acrilamida 1 100 ug/L 0,1 <0,025 <0,025 100
Antimonio 1 100 pg/L Sh 5 <1,0 <1,0 100
Arsénio 1 100 ug/L As 10 <1,0 <1,0 100
Benzeno ik 100 ug/L 1 - <0,20 <0,20 100
Benzo(a)pireno i 100 ug/L 0,01 - 0,003 0,003 100
Beta total il 100 Bg/L 1Bg/L - <0,10 <0,10 100
Boro 1 100 mg/L B i3 --- 0,012 0,012 100
Bromatos 1 100 _pg/L BrO3 10 --- <5,0 <5,0 100
Cadmio 1 100 ug/L Cd 5 <0,20 <0,20 100
Calcio 1 100 mg/L Ca <100 57 4,1 100
Chumbo 1 100 u.‘g_/LPb 10 - <1,0 <1,0 100
Cianetos 1s 100 ug/LCN 50 - <10 <10 100
Cloratos 1 100 mg/L ClO; 0,7 - <0,08 <0,08 100
Cloretos 1 100 mg/LCl 250 - 20,1 <10,0 100
Cloritos 1 100 mg/ LCIO, 0,7 <0,02 <0,02 100
Cobre 1 100 mg/L Cu 2.0 --- 0,0034 0,0034 100
Cromio 1 100 JE/L Cr 50 - <1,0 <1,0 100
Dose Indicativa total i 100 mSv/ano 0,1 mSv/ano -~ <0,1 <0,1 100
Dureza total 1 100 mg/L CaCO, 2150 e <500 97 18,8 100
Fluoretos 1 100 mg/LF 15 oo <0,20 <0,20 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 1 100 pg/L 0,1 <0,02 <0,02 100
Benzo(b)fiuoranteno 1 100 ug/L 0,1 <0,02 <0,02 100
Benzo(k)fluoranteno 1 100 ug/L 0,1 <0,02 <0,02 100
Benzo(g,h,i)perileno 1 100 ug/L 0,1 --- <20,2 <0,02 100
'l 'ndeno(1,2,3-cd)pireno 1 100 pg/L 0,1 - <0,02 <0,02 100
Magnésio 1 100 @yt Mg --- <50 6,06 2,34 100
Merctirio 1 100 ug/L Hg 1 - 0,054 0,054 100
Niguel 1 100 pg/L Ni 20 --- <2,0 <2,0 100
Radao 1 100 Bg/L 500 Bq/L -- <10,0 <10,0 100
Pesticidas totais ok 100 ue/L 0,5 - <0,10 <0,10 100
Alacloro 1 100 ng/ L <0,030 <0,030 100
Bentazona 1 100 ue/ L = <0,030 <0,030 100
Clorpirifos 2 100 pg/ L --- <0,030 <0,030 100
Dimetoato 1 100 ngl 5 === - <0,030 <0,030 100
Omeotoato 1 100 ug/L - <0,030 <0,030 100
Diuréo 1 100 ug/L 0,1 - <0,030 <0,030 100
Imidaclopride 2 100 ug/ L 0,1 --- <0,030 <0,030 100
Isoproturdo 1 100 ng/L - <0,030 <0,030 100
Linurdo 1 100 ug/L 0,1 - <0,030 <0,030 100
MCPA 7 100 ug/ L 01 <0,030 <0,030 100
Metalaxil / Metalixil-M 1 100 pg/L 0,1 - <0,030 <0,030 100
Metalacloro / S-Metalacloro 1 100 pe/L 0,1 - <0,030 <0,030 100
Oxamil 1 100 ug/ L 0,1 - <0,050 <0,050 100
Simazina 1! 100 ug/ L 0,1 --- <0,030 <0,030 100
Dimetilsimazina 1 100 ug/L 0,1 <0,030 <0,030 100
Terbutilazina 1 100 gglL 0,1 - <0,030 <0,030 100
Desetilterbutilazina 1 100 ug/ 0,1 - <0,030 <0,030 100
Selénio 1 100 ug/L Se 10 — <1,0 <10 100
Sddio 1 100 mg/L Na 200 --- 17,9 6,52 100
Sulfatos 1 100 mg/L S0, 250 - <10,0 <10,0 100
Tetracloroeteno 1 100 ug/L 10 <0,20 <0,20 100
Tricloroetena 1 100 w/t 10 52 0,10 0,10 100
TOTAL
Legenda

> Valor superior ao Limite de Quantifica¢do
< Valor inferior ao Limite de Quantificagdo

Abc Valor superior ao limite permitido por lei (valor paramétrico)

Valor superior / inferior ao recomendado por lei (parametros indicadores)

Metodologia de avenguagao de causas rela a incumprimentos

Imp/SGQ/SCQ/43/2008/D

relativas a incumprimentos

Medidas corretivas implementadas
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% de Andlises que

e N2 Andlises % de Andlises Unidades valoc Parametsics Valor Valores Maximos | Valores Minimos Aifiprema
Previstas no PCQA Realizadas Recomendado Obtidos Obtidos e
legislagao

Bacterias coliformes 3 100 UFC/100 mL 0 0 0 100
Cloro residual livre = 100 mg/I Cl, 20,2e<06 0,35 100
E. coli 3 100 N/100 mL 0 --- 0 0 100
Aluminio 1 100 ug/L Al 200 - 42,5 34,2 100
Amdénio 1 100 mg/ L NH, 0,5 - <0,05 <0,05 100
Cheiro 1 100 Factor dilui¢do 3 - <1 <1 100
Clostridium perfringens (incluindo esporos) 1 100 N/100 mL 0 - 0 0 100
Condutividade 1 100 uS/cm a 20°C 2500 --= 148 137 100
Carbono organico total (COT) 1 100 mg/L -- SAA 1,21 0,91 100
Cor 1 100 mg/L PtCo 20 --- <3,0 <3,0 100
Enterococos 1 100 N/100 mL 0 --- 0 0 100
Ferro 1 100 _ug/LFe 200 <60 <60 100
Manganés 1 100 pe/L Mn 50 1,58 <50 100
Nitratos i 100 mg/L NO, 50 4,7 <1,0 100
Nitritos 1 100 mg/LNO, 0,1 - <0,10 <0,10 100
Numero total de Germes a 22°C 1 100 UFC/ mL SAA 100 5 0 100
Nimero total de Germes a 372C 1 100 UFC/mL SAA 20 0 0 100
Oxidabilidade 1 100 mg/L O, <1,0 <1,0 100
pH 1 100 Unidades pH 265e<9,5 - 8,5 8 100
Sabor 1 100 Factor dilui¢ao 3 <1 <1 100
Turvagao 1 100 NTU <1 - <1,0 <1,0 100
Trihalometanos Total ak 100 ue/L 100 --- 52,6 35,6 100
Bromofdrmio 1 100 ug/L 100 - 0,7 0,4 100
Cloroférmio % 100 _pe/lt 100 29,7 19,2 100
Bromodiclorometano 1 100 pg/L 100 14,4 9,94 100
Dibromoclorometano 1 100 pg/L 100 7,84 5,87 100
1,2-dicloroetano 0 --- pg/L 3 --- -
Alfa total 0 - Ba/L 0,1 Bg/L —en - P =
Acrilamida 0 - pg/L 0,1 -
Antiménio 0 - pg/L Sbh 5 - -
Arsénio 0 - pg/L As 10 -
Benzeno 0 - g/t 1 e
Benzo(a)pireno 0 - ug/L 0,01 - - -
Beta total 0 == Bqg/L 1 Bg/L - --- - --
Boro 0 == mg/L B 1 --- -
Bromatos 0 ug/L BrO, 10
Cadmio 0 - pg/L Cd 5 - --- - -
Calcio 0 - mg/L Ca <100 51 51 100
Chumbo 0 —-- pg/L Pb 10 —- - -
Cianetos 0 pg/LCN 50
Cloratos 0 - mg/L ClO; 0,7 0,08 0,08 100
Cloretos 0 = mg/LCl 250 11,4 11,4 100
Cloritos 0 - mg/ L ClO, 0,7 0,02 0,02 100
Cobre 0 mg/L Cu 2.0 - ) 5,
Crémio 0 --- ug/L Cr 50 it R
Dose Indicativa total 0 -- mSv/ano 0,1 mSv/ano p =
Dureza total 0 - mg/L CaCO, > 150 e <500 144 100
Fluoretos 0 mg/LF 175 =3
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0 — pg/L 0,1 - -
Benzo(b)fluoranteno 0 _pg/L 0,1 o=
Benzo(k)fluoranteno 0 - ug/L 0.1 - e
Benzo(g,h,i)perileno 0 - pe/L 0,1 = o

(e[l indeno(1,2,3-cd)pireno 0 --- pg/L 0,1 - 2 .
Magnésio 0 mg/L Mg <50 2,43 2,43 100
Mercurio 0 ug/L Hg 1 - i
Niquel 0 pg/L Ni 20 o¥ o
Raddo 0 - Bg/L 500 Bq/L - = -
Pesticidas totais 0 g/l 0,5 2
Alacloro 0 ng/ L - - . g
Bentazona 0 ug/ L -
Clorpirifos 0 -- pe/ L - - u - sea
Dimetoato 0 - ng/ L - —es S i =
Omeotoato 0 - ug/L = . .
Diurdo 0 ue/L 0,1 ==
Imidaclopride 0 - ug/ L 0,1 - i 2 o
Isoproturao 0 ng/L - e
Linurdo 0 - ug/L 0,1 ann - - -
MCPA 0 - pg/ L 0,1 - T
Metalaxil / Metalixil-M 0 - ug/L 0,1 - -- -
Metalacloro / S-Metalacloro 0 ug/L 0,1 Sim R
Oxamil 0 - ug/ L 0,1 . - i -
Simazina 0 -— _ug/L 0,1 g =0 i
Dimetilsimazina 0 -- ug/L 0,1 — — - S
Terbutilazina 0 —- _ug/L 0,1
Desetilterbutilazina 0 . pg/L 0,1 s = n
Selénio 0 _ug/LSe 10 e
Sédio 0 - mg/L Na 200 6,87 6,87 100
Sulfatos 0 - mg/L SO, 250 - 10 10 100
Tetracloroeteno 0 ug/L 10 - & N
Tricloroeteno 0 ﬁL 10 23

TOTAL
Legenda

> Valor superior ao Limite de Quantificagao
< Valor inferior ao Limite de Quantifica¢io

Abc Valor superior ao limite permitido por lei (valor paramétrico)

Valor superior / inferior ao recomendado por lei (pardmetros indicadores)

Metodologia de averiguagao de causas relativas a incumprimentos:

Imp/SGQ/SCQ/43/2008/D

S a incumprnmeantos

Medidas corretivas implementadas:
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> Valor superior ao Limite de Quantificacdo

< Valor inferior ao Limite de Quantificacao

Abc Valor superior ao limite permitido por lei (valor paramétrico)

Valor superior / inferior ao recomendado por lei (pardmetros indicadores)

\ Gilss:;:;k Emissao: 2008
%ﬁﬁ’,ﬁf QUALIDADE PCQA - Programa de Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano Atualiz:ﬁ;;::g;ﬂ?%:
32 Trimestre
it ; P o PCQA e < . 0 dado Obtido Obtido P
Bacterias coliformes 9 100 UFC/ 100mL 0 -— 0 0 100
588 Cloro residual livre 9 100 mg/L Cl, 20,2e<0,6 0.7, 0,32 100
E. coli 9 100 N/100 mL 0 o 0 0 100
Aluminio 8 100 pg/L Al 200 42,9 23,8 100
Amoénio 8 100 mg/ L NH, 0,5 - <0,05 <0,05 100
Cheiro 8 100 Factor diluicdo 3 - <1 <1 100
Clostridium perfringens (incluindo esporos) 8 100 N/100mL 0 - 0 0 100
Condutividade 8 100 puS/cm a 20°C 2500 246 89,1 100
Carbono organico total (COT) 8 100 mg/L SAA 1,18 0,87 100
Cor 8 100 mg/L PtCo 20 <3,0 <3,0 100
Enterococos 8 100 N/100 mL 0 - 0 0 100
Ferro 8 100 ug/L Fe 200 — 140 <60 100
Manganés 8 100 pg/L Mn 50 - <1,00 <0,50 100
Nitratos 8 100 mg/L NO, 50 11,4 <1,0 100
R Nitritos 8 100 mg/L NO, 0,1 i <0,10 <0,10 100
Numero total de Germes a 22°C 8 100 UFC/ mL SAA 100 31 0 100
Numero total de Germes a 37°C 8 100 UFC/mL SAA 20 19 0 100
Oxidabilidade : 8 100 mg/L 0, 5 1,9 <1,0 100
pH 8 100 Unidades pH 265e<95 - 8,7 7,1 100
Sabor 8 100 Factor diluigao 8 <1 <1 100
Turvagdo 8 100 NTU 1 <1,0 <1,0 100
Trihalometanos Total 8 100 ue/l 100 --- 60,2 20,9 100
Bromoformio 8 100 pg/L 100 2,96 0,45 100
Cloroférmio 8 100 pg/L 100 26,5 8,75 100
Bromodiclorometano 8 100 pg/L 100 - 16,5 6,63 100
Dibromoclorometano 8 100 ue/L 100 - 14,2 4,36 100
1,2-dicloroetano 0 - ug/L 3 - --- ---
Alfa total 0 Bg/L 0,1 Bg/L -
Acrilamida 0 --- pg/L 0,1 - - - -
Antiménio 0 peg/LSb 5 ---
Arsénio 0 - pg/L As 10 - -e- - -
Benzeno 0 - Mg/t 1 - -
Benzo(a)pireno 0 - pg/L 0,01 - - -
Beta total 0 Bag/L 1 Bg/L e -
Boro 0 -~ mg/L B 1 - --- -
Bromatos 0 - ug/L BrO, 10 - -
Cadmio 0 . ug/LCd 5 -
Célcio 0 - mg/L Ca <100 49 5,6 100
Chumbo 0 - ug/L Pb 10 --- - -
Cianetos 0 - _pg/LCN 50 - -
Cloratos 0 mg/L ClO, 0,7 <0,08 <0,08 100
Cloretos 0 - mg/LCl 250 - 23 <10,0 100
Cloritos 0 - mg/ L ClO, 0,7 - <0,02 <0,02 100
Cobre 0 == mg/L Cu 2.0 o —-
Cromio 0 pg/L Cr 50 - - - =
Dose Indicativa total 0 -- mSv/ano 0,1 mSv/ano - - - -
Dureza total 0 - mg/L CaCO, 2150 e <500 205 -
Fluoretos 0 mg/L F 1,5 - —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0 - pe/L 0,1 - - -
Benzo(b)fluoranteno 0 - pg/L 0,1 -- - -
Benzo(k)fluoranteno 0 2% pg/L 0,1 - - it
Benzo(g,h,i)perilenc 0 ug/L 0,1 5 B
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0 - pg/L 0,1 —ia -
Magnésio 0 -- mg/L Mg <50 4,2 2,28 100
Mercurio 0 - pg/L Hg 1 - - e
Nigquel 0 pg/L Ni 20 - 1
Radio 0 - Ba/L 500 Bg/L - - e
Pesticidas totais 0 g/l 0,5
Alacloro 0 - ng/ L ane - s o
Bentazona 0 ug/L -- s £
Clorpirifos 1 : ug/ L i o - -
Dimetoato 0 ng/ L - =
Omeotoato 0 - ug/L - .
Diurdo 0 --- ue/L 0,1 - = = =
imidaclopride 1 pg/ L 0,1 s e = "
Isoproturdo 0 - ng/L - --- --- - ot
Linurdo 0 - ug/L 0,1 - . e =
MCPA 0 ug/ L 0,1 - -=- ---
Metalaxil / Metalixil-M 0 - pg/L 0,1 . - - -
Metalacloro / S-Metalacloro 0 - ug/L 0,1 - -
Oxamil 0 —— ug/ L 0,1 i 5 T -
imazina 0 - ug/ L 0,1 --- - e 14
Dimetilsimazina 0 ue/L 0,1 o E
Terbutilazina 0 & g/l 0,1 2
Desetilterbutilazina 0 - ug/L 0,1 - - --
Selénio 0 - pg/L Se 10 =
Sodio 0 mg/L Na 200 - 15,6 6,39 100
Sulfatos 0 mg/L SO, 250 <10,0 <10,0 100
Tetracloroeteno 0 - pg/L 10 - -
Tricloroeteno 0 pg/L 10 n B
TOTAL
Legenda

Metodologia de averiguagao de causas relalivas a incumprimentos

Imp/SGQ/SCQ/43/2008/D

Causas relativas a incumprimentos

Medidas corretivas implementadas:
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| e Andlises que
N2 Analises % de Analises Valor Valores Maximos | Valores Minimos
Unidades Valor Paramétrico |

| : | cumprem a
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Legenda

> Valor superior ao Limite de Quantificagdo

< Valor inferior ao Limite de Quantificacdo

Abc Valor superior ao limite permitido por lei (valor paramétrico)

Abe Valor superior / inferior ao recomendado por lei (parametros indicadores)

Imp/SGQ/SCQ/43/2008/D
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