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Grupe Aguas de Portugal

Entidade Gestora Abastecida: SMAS de Peniche

Ponto de Entrega (PE): SMAS de Peniche

Pontos de Amostragem (representativos do PE): SPEN13_01 - Serra d'El Rel (PE2ZZA13PAL)

SPEN13_02 - Pinhal Vale Grande (PE2ZA13PA2)

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Hac

PERIODO DE COLHEITA: 4% TRIMESTRE / 2020

Pardmetros N.2 Amostras PCQA Valor d Valor P é N > % Cumprimento
*® (Decreto-lein.® Valor Paramétrico Valor Paramétrico
Pravistas Realizadas Cumprimento Maximo Minimo 152’{2017)
Pardmetros Controlo de Rotina R1 12 12 100,00% 0
Cloro residual disponivel (mg/L Ciy} 4 4 100,00% 075 0,55
Coliformes totais (ufe/100 mL) 4 4 100,00% o 0 o 100,00%
E. coli (ufc/100mL) 4 4 100,00% [ a o 100,00%
Parametros Controlo de Rotina R2 El 9 100,00% 1]
Cheiro a 25 'C {Fator dil) 1 1 100,00% <1 3 ] 100,00%
Condutividade (uS/cm 20°C) 1 1 100,00% 1182 2500 ] 100,00%
Cor (mg/L Pt-Ca} i 1 100,00% <2,00 o o 100,00%
Estreptococos tecais [ufc/100 mL) 1 1 100,00% 4] o o 100,00%
Germes aerobios totals a 22 2C {ulc/mi) 1 1 100,00% o s/ alteragio anormat
Germes aercbios totals a 37 #C {ufc/mL) 1 1 100,00% Q §/ alteragic anormal
pH (E.S8rensen) 1 1 100,00% 832(a 26,5e59,5 [} 100,00%
18,6°C)
Sabar a 25 °C [Fator dil} ¥ 1 100,00% <1 3 0 100,00%
Turvagio (UNT) 1 1 100,00% <0,30 4 ] 100,00%
Pardmetros Controlo de Inspeccio 36 36 100,00% 0
1,2 - Dicloroetano (ig/l) 1 1 100,00% <010 30 [} 100,00%
Aluminio (ug/L) 1 1 100,00% <200 200 o 100,00%
Antiménic (ug/L) 1 1 100,00% <0,500 5,0 o 100,00%
Arsénio (ug/L) 1 1 100,00% <0,500 10 [ 100,00%
Atividade alfa-total (Ba/L) 1 1 100,00% 0,025
Azote amoniacal (mg NH/L) 1 1 100,00% 0,070 0,50 o 100,00%
Benzeno (ug/t) 1 1 100,00% <0,30 1,0 0 100,00%
Benzo (a] Pireno (ug/t) 1 1 100,00% <0,0030 0,010 o 100,00%
Borc (ug/L) 1 1 100,00% 282 1000 © 100,00%
Bromatos {ug/L) 1 1 100,00% <3,00 10 [ 100,00%
Cadmio (ug/L] 1 1 100,00% <0,500 50 o 100,00%
Clcio [mg/L) 1 1 100,00% 37,9
Chumbo (ug/L) 1 1 100,00% <0,500 10 [ 100,00%
Cianetos (ug/t) 1 1 100,00% 5,00 50 [} 100,00%
Cloretos (mg/L) 1 1 100,00% 854 250 o 100,00%
Clostridium perfringens (inclul esporos) (ufc/100 mL) 1 1 100,00% 0 0 0 100,00%
Cobre (ug/L) 1 1 100,00% 5,67 2000 ] 100,00%
Crémio (ug/L) 1 1 100,00% 6,98 50 o 100,00%
Dose indicativa total (mSv/anc) 1 1 100,00% <01 010 [} 100,00%
Durera total [mg CaCO,/L) 1 1 100,00% 124
Ferro (ug/L) 1 1 100,00% <20,0 200 o 100,00%
Fluaretos (pg/L) 1 1 100,00% <100 1500 3 100,00%
Hid. Arom. Polin, Tetal [soma espécies+) (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 [+ 100,00%
Benzo (b) Fiuoranteno + [ug/L) 1 1 100,00% <0,0070
Benzo (g.h,]) Perileno + (ug/l) 1 1 100,00% <0,020
Benzo (k) Fluorantens + (Lg/L) 1 1 100,00% <0,0030
Indenc (1,2,3-cd) Pireno + (ug/L) 1 1 100,00% <0,030
Magnésic (mg/L) 1 1 100,00% 724
Manganés (ug/L) 1 1 100,00% €5,00 50 ] 100,00%
Mercirio (ug/L) 1 1 100,00% <0,200 1,0 o 100,00%
Nique! (ug/L) 1 1 100,00% <1,00 20 [ 100,00%
Nitratos (mg/L) 1 1 100,00% 2,14 50 ] 100,00%
Nitritos {mg/L) 1 1 100,00% <0,00500 0,50 o 100,00%
Oxidabllidade [mg Oy/L) 1 1 100,00% 0,67 50 o 100,00%
Pesticidas total (ug/L) 1 1 100,00% < maior dos 0,50 [+ 100,00%
La
Alacioro (pg/L) 1 1 100,00% <0,030 010 o 100,00%
Atrazing (/L) 1 1 100,00% <0,030 010 ] 100,00%
Bentazona (ug/l) 1 1 100,00% <0,030 0,10 0 100,00%
Clorpirifos (ug/L) 1 1 100,00% 0,039 0,10 ] 100,00%
Desetilatrazina (ug/L) 1 1 100,00% 0,030 0.10 ] 100,00%
Desetlisimazina (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Desetilterbutilazina (ug/t) 1 1 100,00% <0,030 0,10 0 100,00%
Dimetoato (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 ° 100,00%
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PERIODO DE COLHEITA: 42 TRIMESTRE / 2020

Pardmetros N.? Amostras PCOA Valor determinado Valor Paramétrico N¥ Amostras > % Cumprimento
x (Decreto-lein.? Valor Paramétrico Valor Paramétrico
Previstas Realizadas Cumprimenta Maxime Minime 152/2017)
Diur3o (kg/L) 1 1 100,00% <0,030 0.1 o 100,00%
Imidaciopride (ug/t) 1 1 100,00% <0,030 0.10 ] 100,00%
Linurio (ug/t) 1 1 100,00% <0,030 0,10 0 100,00%
MCPA (ug/L] 1 1 100,00% <0,030 0,10 0 100,00%
Metolacicro [ug/L) 1 1 100,00% 0,030 0,10 ] 100,00%
Ometoat {ug/L) 1 1 100,00% <0,030 €10 ] 100,00%
Oxamil [ug/t) 1 1 100,00% <0,030 ,10 0 100,00%
Simazina (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 (s} 100,00%
Terbutilazina (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 c.10 o 100,00%
Selénic [1g/L) 1 1 100,00% 2,00 10 o 100,00%
Sédio (mg/L] 1 1 100,00% 224 200 o 100,00%
Soma Tricloroeteno e Tetracloroetenc (ug/L) G 1 100,00% <10 10 o 100,00%
Tetracloroeteno (ug/L) 1 1 100,00% <0,10
Tricloroetene {ug/L) L 1 100,00% <10
Sulfatos (mg/L) 1 1 100,00% 11,3 250 o 100,00%
Trihalometanos - Total (1g/L) 1 1 100,00% 33 80 -] 100,00%
Bromodiclorometanc (ug/L) 1 1 100,00% 10
Bromoférmio (1g/L) 1 1 100,00% <1,0
Clarotérmio (ug/L) 1 ! 100,00% ©
Dibromocicrometanc (g/L) 1 1 100,00% 34

Avaliagio: O valor paramétrico refere-se ac Decreto-Lei 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 92/2010, de 26 de julho, e peio Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de dezembro
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto.
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