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Grupe Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: SMAS de Peniche
Ponto de Entrega (PE): SMAS de Peniche
SPEN13_01 - Serra d'El Rei (PE2ZA13PA1)

Pontos de Amostragem (representativos do PE):

SPEN13_02 - Pinhal Vale Grande (PE2ZA13PA2)
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PERIODO DE COLHEITA: 22 TRIMESTRE / 2021

Pardmetros N.2 Amostras PCQA Vvalor d d Valor étrico N2 Amostras > % Cumprimento
% (Decreto-lei n.2 Valor Paramétrico Valor Paramétrico
Previsias Realizadas Cumprimenta Méximo Minimo 152/2017)
Pardmetros Controlo de Rotina R1 12 12 100,00% ]
Cloro residual disponivel [mg/L Cl;) 4 a 100,00% 0,64 0,51 B -
Coliformes totais (ufc/100 mL) 4 4 100,00% o o o 100,00%
E. coli {ufc/100 mL) 4 4 100,00% [ o 0 100,00%
Parimetros Controlo de Rotina R2 9 9 100,00% 0
Cheiro a 25 °C (Fator dil.) 1 1 100,00% <1 3 0 100,00%
Condutividade (uS/em 20°C) i | 1 100,00% 1180 2500 [} 100,00%
Cor {mg/L Pt-Co) 1 1 100,00% <2,00 20 o 100,00%
Estreptococos fecais (ufc/100 mi} 1 1 100,00% o o ) 100,00%
Germes aerabios totais a 22 2C {ufc/mL) 1 1 100,00% Q S/ aleragio anermal =
Germes aerdblos totals a 37 8C (ufe/mL) 1 1 100,00% 0 $/ alteragdo anormal -
pH (E.Sérensen) 1 1 100,00% 8,08(a 26,5059,5 0 100,00%
20,7°C)
Sabor a 25 °C [Fator dil.) 1 1 100,00% <1 3 0 100,00%
Turvagio (UNT) 1 1 100,00% <0,30 4 o 100,00%
Pardmetros Controlo de Inspeccio 36 36 100,00% 0
1,2 - Dicloroetano (ug/L} 1 1 100,00% <0,10 3,0 ) 100,00%
Aluminio (ug/L} 1 1 100,00% 275 200 0 100,00%
Antiménio (ug/L) 1 1 100,00% <0,50 50 o 100,00%
Arsénio (ug/L) 1 1 100,00% <0,50 10 0 100,00%
Atividade alfa-total {Bg/L) 1 1 100,00% <0,025 - =
Azoto amoniacal {mg NHa/L) 1 1 100,00% <0,070 0,50 0 100,00%
Benzeno (pg/L) 1 1 100,00% <0,30 1,0 0 100,00%
Benzo () Pireno (ug/L) 1 1 100,00% <0,0016 0,010 0 100,00%
Boro (ug/L) 1 1 100,00% <20,0 1000 0 100,00%
Bromatos {ug/L) 1 1 100,00% <3,00 10 ] 100,00%
Cadmio (ug/L} 1 1 100,00% <0,50 50 0 100,00%
Cilcio {mg/L) 1 1 100,00% 152 z
Chumbo (pg/L) 1 1 100,00% «0,50 10 0 100,00%
Cianetos (ug/L) 1 1 100,00% <5,00 50 o 100,00%
Cloretos (mg/L) 1 1 100,00% 844 250 0 100,00%
Clostridium perfringens {inclui esporos) {ufe/100 mL) 1 1 100,00% (] ] ] 100,00%
Cobre {ug/L) 1 1 100,00% 4,01 2000 o 100,00%
Cromio (pg/L) 1 1 100,00% <1,00 5 o 100,00%
Dose indicativa total {mSv/ano) 1 1 100,00% <0,1 0,10 ] 100,00%
Dureza total {mg CaCOy/L) 1 1 100,00% 47,6 - -
Ferro {ug/L) 1 1 100,00% <20,0 200 ) 100,00%
Fluoretos {ug/L) 1 1 100,00% <100 1500 o 100,00%
Hid. Arom, Polin. Total (soma espécies+) (ug/L) 1 1 100,00% <0,025 o0 o 100,00%
Benzo (b} Fluoranteno + {ug/L) 1 1 100,00% <0,004 - B
Benzo (g h,i} Perileno + {ug/L) 1 1 100,00% <0,012 E -
Benzo (k) Fluoranteno + (pg/L) 1 1 100,00% <0,0015 =
Indena (1,2,3-cd) Pireno + (ug/L) i i 100,00% <0,025 -
Magnésic {mg/L) 1 1 100,00% 2,33 -
Manganés {ug/L) 1 1 100,00% <5,00 50 o 100,00%
Mercirio (pg/L) 1 1 100,00% <0,200 1,0 0 100,00%
Niquel {ug/L) 1 1 100,00% 1,24 20 0 100,00%
Nitratos (mg/L) 1 1 100,00% 2,28 50 0 100,00%
Nitritos (mg/L) 1 1 100,00% <0,00500 0,50 a 100,00%
Oxidabilidade (mg 0y/1) 1 1 100,00% 0,87 50 <] 100,00%
Pesticidas total (ug/L) 1 1 100,00% < maior dos 0,50 1] 100,00%
La
Alacloro (yig/L) 1 1 100,00% <0,030 010 0 100,00%
Atrazina {ug/l) 1 1 100,00% <0,030 0,10 ] 100,00%
Bentazona (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Clorpirifos (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 ] 100,00%
Desetilatrazing (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Desetilsimazina (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 010 ] 100,00%
Desetilterbutilazina (pg/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Dimetoato (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 4 100,00%
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Ponto de Entrega (PE): SMAS de Peniche
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PERIODO DE COLHEITA: 22 TRIMESTRE / 2021

Parametros N.2 Amostras PCQA Valor determinado Valor P étrico N2 A > % Cumprimento
% (Decreto-lei n.2 Valor Paramétrico Valor Paramétrico
Previstas Reallzadas Cumprimento Méximo Minimo 152/2017)
Diurdo {ug/L} T 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Imidaclopride (ug/L} 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Linurdo (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 0 100,00%
MCPA (ug/L) 9 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Metalaxil (pg/L) 1 1 100,00% <0030 0,10 o 100,005
Metolacloro (pg/L} 1 1 100,00% <0,030 0,10 ] 100,005
Ometoato (1g/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Oxamil (ug/L} 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
simazina (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Terbutilazina (pg/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,00%
Selénio (pg/L) 1 1 100,00% <2,00 10 0 100,005
Sédio (mg/L) 1 1 100,00% 65 200 0 100,005
Soma Tricloroeteno e Tetracloroeteno (kg/L) 1 1 100,00% <10 10 o 100,00%
Tetracloroeteno (pg/L} 1 1 100,00% <0,10
Tricloroeteno (ug/L) 1 1 100,00% <1,0
Sulfatos {mg/L) 1 1 100,00% 11,8 250 o 100,00%
Trihalometanos - Total {g/L) 1 1 100,00% E 80 0 100,00%
Bromodiclarometano (ug/L) 1 1 100,00% 10
Bromoférmic (ug/L} 1 1 100,00% <1,0
Clorofarmio (ug/L) 1 1 100,00% 3 E
Dibromoclorometano {ug/L) 1 1 100,00% 2,9 -

Avaliagio: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-lei n2 306/2007, de 27de agosto ailterado pelo Decreto-lei n.® 92/2010, de 26de julhe, e pelo Decreto-lei n2 152/2017, de 7de
dezembro.
Os resultados analiticos apresentades evidenciam que a dgua distribulda esta em confermidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto.

Pig. 2de 2, 11/04 2021




