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PENICHE PCQA - Plano Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
3° Trimestre de 2010

CONTROLO QUALIDADE CRIADO EM: 11-11-08
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Legenda
> Valor superior ao Limite de Quantificagéo 1 Valor inferior ao Limite de Detecgéio 4 Somatério das espécies (a) 7 Somatério das espécies (c)
< Valor Inferior ao Limite de Quantificagéo 2 Sem alteragéo anormal 5 Somatério das espécies (b) 8 Somatdrio das espécies (d)
Abc Valor superior ao limite permitido por lel (valor paramétrico) 3 Parametros néo obrigatérios 8 Somatério das 2 espécies

Abc Valor superior / inferior ao recomendado por lel (pardmetros indicadores)

METODOLOGIA DE AVERIGUAGAO DAS CAUSAS DOS INCUMPRIMENTOS CAUSAS RELATIVAS A INCUMPRIMENTOS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
1_ Anélises internas de verificagfio na ponta de rede e na Torneira do Consumidor (antes e depols do contador) 1_Reforgo da desinfecgéio no ponto de cloragem (reservatério) a montante da Tornelra do Consumidor
2_ Levantamento, no campo, da | de , através da verificagiio dos contad 2_Limpeza da conduta por descarga

C10 _ Contaminagdo devido a Infiltragdo e/ou rupturas na rede
3_Andlises externas de verificagiio na Torneira do C , na rede de abastecimento, numa Torneira de Consumidor
geograficamante préximo (vizinho) e na ponta da rede

Observagdes:
Os desvios por excesso ao Valor Recomendado para o parmetro Cloro Residual Livre devem-se & diminuig&o do consumo, tendo como o aumento da géo da na rede de abastecimento em virtude do doseamento ser manual e portanto ndo variar em fungéo do caudal; os desvios por defelto neste parametro devem-se a uma redugao do consumo, logo maior tempo de residéncia da dgua na rede e portaro
maior consumo de cloro, ou ainda 4 diminuigBo da dosagem no ponto de abastecimento em Alta, pela empresa Aguas do Oeste. Em ambos os casos os desvios foram detectados pelas anélises realizadas pelos SMAS de Peniche, no &mbito do Controlo Operac Interne, @ pror ig
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